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Rapporten är en analys och vidareut­
veckling av erfarenheter från utförda 
och pågående sjukhusprojekt. Utgångs­
punkten har varit ordinära vård- och ar­
betsmiljöer och dagens byggnadsteknik, 
uppgiften att söka generella system för 
stomme och försörjningssystemens pri­
märledningar (de byggnadsknutna de­
larna), som möjliggör hög flexibilitet 
för de funktionsberoende, verksamhets- 
knutna delarna i vårdbyggnaden. Stu­
dierna har skett i samverkan med andra 
projekt, som avsett konstruktions- och 
installationsaspekter på samma frå­
geställning (rapporterna R2L1972 och 
R22:1972), och har bl.a. behandlat 
verksamheters och lokaltypers fördel­
ning, dimensionering och försörj­
ningsbehov. Sålunda visas, att installa ­
tioner och kommunikationsutrymmen
kräver nära två tredjedelar av den totala 
volymen och att ca 95 % av övriga loka­
ler inte är starkt verksamhetsberoende 
utan att en långtgående typisering och 
variantbegränsning är möjlig. Rappor­
ten avslutas med ett tillämpningsexem­
pel med pelaravstånden 72 dm i ena 
riktningen och 144+36 dm i andra.
Målsättningen har varit att med ut­
gångspunkt från ordinära arbets- och 
vårdmiljöer söka samordnade sys­
tem för stomme och teknisk försörjning, 
som utnyttjar dagens byggnadskompo- 
nenter och sådana under utveckling. 
Komponenterna skall, grupperade i ett 
litet antal kombinationer, kunna svara 
mot skiftande krav på planlösning, 
utbyggnadsmöjligheter, byggnadskom- 
binationer och närmiljö. Systemen bör 
möjliggöra att lätta volymelement typ 
våtutrymmen, specialrum, inredningsen- 
heter etc. inordnas i byggnaden.
En byggnad kan med hänsyn till livs­
längd och funktionsberoende uppdelas i 
byggnadsknutna respektive verksam- 
hetsknutna delar. De byggnadsknutna 
— stommar och primärinstallationer — 
har lång livslängd och är svåra att föränd ­
ra. Dessa delar bör med hänsyn till 
vårdsektorns ökade krav på rörlighet 
och föränderbarhet utföras med hög 
grad av generalitet och därmed möjlig 
göra hög flexibilitet hos de funktionsbe­
roende verksamhetsknutna delarna — 
lokalkomponenter och närinstallationer.
För att bestämma graden av generali­
tet hos stomme och primärförsörjning 
fordras en analys av den funktionella 
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samband, miljö — och dess allmänna 
krav. Analysen har grundats på egna 
projekterings- och produktionserfaren- 
heter. Bland de faktorer, som studerats, 
kan nämnas verksamheters och lokalty ­
pers fördelning, dimensioner och media ­
behov. Exempelvis visar rapporten att 
endast ca 5 % av lokalerna är starkt 
verksamhetsberoende med exceptionella 
krav på storlek och försörjning. För öv ­
riga lokaler är en långtgående typisering 
och variantbegränsning möjlig varför 
dessa lokalers krav blir styrande för stom- 
utformning och försörjningsprinciper.
Mot denna bakgrund har den tekniska 
strukturen analyserats. O lika stom- och 
försörjningssystem har studerats ur eko ­
nom iska och tekniska aspekter.
Genom samordning av primärinstalla ­
tioner och stomsystem till bestämda 
stråk erhålles erforderlig flexibilitet för 
lokaler och närinstallationer. Detta in ­
nebär att förändringar av lokalkompo­
nenter och utrustning kan göras med 
obetydliga störningar i primärinstalla ­
tionerna. Avstånden mellan stråken 
bestämmes genom koordinering av de 
funktionella kraven — lokaldjup och 
gruppering — och tekniskt ekonomiska 
spännvidder och försörjningsdjup.
En jämförande särkostnadsberäkning 
har utförts för några olika stom typer. 
Kostnadsskillnaden mellan bjälklag med 
plan parallella plattor och TT-element är 
obetydlig, och kostnaderna ökar först 
när spännvidderna för primärbalkarna 
överstiger 20 m . Denna del av studierna 
redovisas utförligare i sammanfattning ­
en av rapport R21:1972.
Rapporten avslutas med ett tillämp ­
ningsexempel, Malmö Östra Sjukhus, 
där utredningsarbetets huvudprinciper 
och resultat legat som grund.
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Hospital premises - 
requirements and structures
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This report is an analysis and further 
development of findings derivedfrom hos­
pital projects both past and present. 
The focal point of our studies was nor­
mal patient and staff environments and 
existing building techniques. A further 
aim was to find generally applicable sys­
tems for load-bearing frameworks and 
main engineering services (parts related 
to structure) which permit a high degree 
of flexibility for the parts of hospital 
premises connected with functions and 
activities. Studies were carried out in 
conjunction with other projects con­
cerned with structural aspects and instal­
lations in this type of building and dealt 
with distribution of different activities 
and types of premises, dimensioning and
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need for services. These studies revealed 
that almost two thirds of the total vol­
ume is needed for installations and circu­
lation space and that approximately 
95 % of other premises are not greatly 
affected by the activities for which they 
are intended, thus permitting a large 
measure of standardization and lim­
itation of range. The report concludes 
by giving an example where centre-to- 
centre distance between columns is 720 
cm and 1 440 + 360 cm along the re­
spective axes.
T he a im  w as to  e s tab lish  co -o rd in a ted  
sy s tem s fo r lo ad -b ea rin g fram ew o rk s 
an d eng in ee rin g se rv ic es w h ich u tiliz e  
m od e rn  b u ild in g  com pon en ts an d  th o se  
s till in  th e  d ev e lo pm en t s tag e an d  w h ich  
c an  b e  u sed  fo r n o rm al p a tien t an d  s ta ff  
en v iro nm en ts . C om pon en ts cho sen , 
g ro u p ed  to  fo rm  a  sm a ll n um be r o f  c om ­
b in a tio n s sh o u ld  b e c ap ab le  o f  fu lf illin g  
w id e ly d iffe rin g requ irem en ts as re ­
g a rd s p lan s , sco p e  fo r ex ten s io n , com b i ­
n a tio n s o f b u ild in g s an d  th e im m ed ia te  
en v iro nm en t. S y s tem s se le c ted shou ld  
p e rm it th e  u se  o f  lig h tw e ig h t b u lk  u n its  
c o n ta in in g fu lly p re fab ric a ted san ita ry  
fac ilitie s , sp ec ia l ro om s , f itm en ts an d  so  
o n .
A  bu ild in g  can b e d iv id ed  u p  in to  e le ­
m en ts re la ted  to  s tru c tu re  an d  e lem en ts  
re la ted  to  a c tiv itie s  o n  th e  b a s is  o f  its  life  
e x p ec tan cy  an d  d ep en d en ce  o n  fu n c tio n . 
E lem en ts  re la tin g  to  th e  s tru c tu re  (s tru c ­
tu ra l fram ew o rk s an d  m a in  en g in eerin g  
se rv ic es )  h av e  a  lo n g  life  an d  a re  d ifficu lt  
to  ch an g e . T h e re fo re , in  v iew  o f  th e  p u b ­
lic h ea lth sec to r ’s in c re as in g n eed fo r 
m ob ility  an d  v e rsa tility , th e se e lem en ts
K ey  w o rd s :
hospitals, d e s ig n , p e rfo rm an ce an a ly s is
R epo rt R 20 :1 9 72 h as b een su ppo rted  
b y  G ran t E 5 14  from  th e  Sw ed ish  C oun c il 
fo r B u ild in g  R esea rch  to  W AA B  W h ite  
A rk itek tk o n to r A B . T h e w o rk  w as co n ­
d u c ted  in  co llabo ra tion  w ith  K ärrh o lm s 
K ons tru k tio n sk o n to r A B and R ich a rd  
N ils so n  K on s tru k tio n sb y rå  A B , e a ch  o f 
w hom  hav e rece iv ed sep ara te g ran ts  
from  th e  C oun c il. A cco un ts  o f  th e  w o rk  
c a rr ied ou t a re g iv en in th e fo llow in g  
rep o rts ,
R 21 :19 7 2 , S tru c tu ra l d e s ig n in ho sp i ­
ta ls — requ irem en ts and  
s tru c tu re s , by K ärrh o lm , 
S ö d e rb erg  an d  K a rls so n  
R 22 :1 972 , In s ta lla tio n s in ho sp ita ls —  
req u irem en ts an d  s tru c tu re s , 
b y  H o ls t a n d  N o rin
U DC  725 .5 1
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M A LM Ö  Ö STRA  H O SP ITAL  -  A UTUM N  1971  
E x am p le o f app lic a tio n
shou ld be as s tand ard ized as po ss ib le  
an d  th u s p rov id e scop e fo r a  h ig h  d eg ree  
o f  f lex ib ility  in  th e  p a rts  re la ted  to  ac tiv i ­
t ie s and dep enden t upon fun c tio n , i.e . 
p a rts o f  p rem ise s and  b ran ch es o f eng i ­
n ee rin g  se rv ices .
D e te rm in a tio n  o f  th e  d eg ree  o f  s tan d a rd ­
iz a tio n o f a  lo ad -b ea rin g  fram ew ork  and  
m a in eng in eerin g  se rv ice s requ ire s an a ­
ly s is  o f  th e  fu n ctio n a l s tru c tu re  (a c tiv itie s , 
p rem ises , re la tio n sh ip s and env iro n ­
m en t) and its genera l requ irem en ts . 
T h e an aly s is is b ased on ou r ow n ex ­
p e rien ce o f des ig n and con s tru c tio n . 
T h e d is tr ib u tio n o f ac tiv itie s and  ty p es  
o f  p rem ise s , d im en s io ns  and  th e  n eed  fo r 
th e  v a rio u s m ed ia . T h e repo rt sh ow s, fo r 
ex am p le , th a t on ly a round 5 %  o f th e  
p rem ise s  a re  g reatly  d ep end en t u pon  th e  
ac tiv itie s fo r w h ich th ey a re u sed and  
w h ich m ake ex cep tio n a l d em and s  b o th  a s  
reg a rd s s ize and  in s ta lla tio n s. F a r-reach ­
in g stand a rd iza tio n and lim ita tio n o f 
v a rian ts  is p o ss ib le in  th e ca se o f o the r 
p rem ise s . T h e requ irem en ts  o f  o th e r p re ­
m ise s a re th e refo re gu id in g facto rs fo r 
th e des ig n o f s tru c tu ra l sy s tem s and  
eng in ee rin g  se rv ices .
A na ly s is o f  th e  te chn ica l s tru c tu re  w as  
condu c ted w ith th is in v iew . D iffe ren t 
s tru c tu ra l sy s tem s and  sy s tem s o f eng i ­
n ee rin g  se rv ices w e re s tu d ied  from  bo th  
te chn ica l an d  econom ic ang le s .
C o -o rd in a tio n o f stru c tu ra l fram e ­
w o rk s and  p rim ary  in s ta lla tio n s to  g iv en  
p o s itio n s p rov id e s th e requ is ite flex ib ili ­
ty  fo r p rem ise s and b ran ch  eng in eerin g  
se rv ices . T h is m ean s th a t a lte ra tio n s  
c an  b e m ade to  p a rts o f  p rem ise s and  to  
equ ipm en t w ith on ly m ino r ad ju s t ­
m en ts to p rim ary in s ta lla tio n s . D is ­
tan ce s b e tw een  th e lo catio n s o f eng in e ­
e r in g se rv ice s a re  d e term in ed  by  co -o rd i ­
n a tio n o f th e fun ctio n a l requ irem en ts  
(e .g . d ep th s and g roup ing s o f ro om s), 
th e m ost econom ica l sp an s techn ica lly  
p o ss ib le  and  d ep th  o f eng in eerin g se rv i ­
c e s .
A  com para tiv e ca lcu la tio n o f p rim e 
co s ts  h a s b een  m ade fo r a  n um be r o f  d if ­
fe ren t ty p es o f s tru c tu ra l sy s tem s. T he  
d ifferen ce in co s t b e tw een flo o r s truc ­
tu re s en ta ilin g ho rizon ta l, p a ra lle l s lab s  
and  th o se u s in g  doub le  te e  u n its  is n eg li ­
g ib le . C o s ts o n ly  b eg in  to  rise w hen  th e  
sp an s o f th e m a in  b eam s ex ceed  20  m . 
T h is  a sp ec t o f  th e  s tu d ie s is  d ea lt w ith  in  
m o re d e ta il in  th e sum m ary to  R epo rt 
R 21 :1972 .
T h e repo rt con c lu d es w ith  an  ex am p le , 
M a lm ö Ö stra S ju khu s (H o sp ita l) , w he re  
th e  m a in  p rin c ip les o f re su lts o f th e  s tu ­
d ie s h av e  b een  app lied .




HOSPITAL PREMISES - 
requirements and structures
av Bruno Alia & Nils Nilsson
Denna rapport avser anslag E 514 från Statens råd för Byggnads­
forskning till WAAB White Arkitektkontor AB. Arbetet har drivits 
i samarbete med Kärrholms Konstruktionskontor AB och Richard 
Nilsson Konstruktionsbyrå AB, som var för sig haft särskilda 
anslag från BFR. Redovisningar härför lämnas i rapporterna. 
Försäljningsintäkterna tillfaller fonden för byggnadsforskning.
Statens institut för byggnadsforskning, Stockholm 
ISBN 91-5^0-2031 X
I föreliggande rapport har vi 
i en arbetsgrupp med anslag från 
Statens råd för byggnadsforsk- 
ning , BFR,sökt analysera och 
vidareutveckla erfarenheter 
från projektering och produk­
tion av utförda och pågående 
sjukhusprojekt. Avsikten har 
också varit att ge idéer till 
debatt och fortsatta studier 
med beaktande av ökade krav på 
långtgående generalitet i bygg­
naders utformning.
Rapporten utgör också ett sam­
mandrag av följande parallellt 
utarbetade rapporter:
. "Konstruktioner i vårdbygg­
nader - krav och strukturer" 
Kärrholms Konstruktionskontor 
AB . Rapport R 21:1972 
. "Installationer i vårdbygg­
nader - krav och strukturer" 
Richard Nilsson Konstruk- 
tionsbyrå AB. Rapport R 22:1972 
Rapporterna har vidare utarbe­
tats under medverkan av:
. Företagsadministration AB - 
transporter
. Ingemanssons Ingenjörsbyrå AB 
- akustik
. Centralkonsult AB Göteborg - 
kostnadsjämförelser
Vidare har vi haft kontakt och 
samarbetat med Spri, Byggnads­
styrelsen, Byggstandardisering- 
ens arbetsgrupp AG 6, Social­
styrelsen, berörda sjukvårds­
huvudmän m fl institutioner.
Göteborg i oktober 1971
WAAB White Arkitektkontor AB
Nils NilssonBruno Alm
Innehållsförteckning A nmärkning ar
INLEDNING . Bakgrund




. Funktionell och teknisk struktur 









. Verksamheter och lokaltyper 
. Verksamhetsbetingade krav 
. Trygghetskrav 
. Underhållskrav 
. Krav på föränderlighet
Karaktärisering av vårbyggna­
ders funktionella struktur, 
där dimensionerande krav och 
kravnivåer för byggnadens hu­
vuddelar angetts.






Egenskapskrav och tekniska 
lösningar för de system, som 
styr byggnadernas huvuddelar.




trerats på en systemsanordning 
av byggnadernas huvuddelar.
Under "Bilaga 1" redovisas
Malmö Östra sjukhus - etapp 1.
INLEDNING
. Bakgrund
. Målsättning och omfattning 
. Arbetssätt
Bakgrund
Att bygga och driva sjukhus och 
andra vårdenheter är en del av 
socialpolitiken. Sedan några år 
pågår en intensiv debatt om dess 
mål. Några klara linjer kan 
skönjas i debatten. Bl a råder 
enighet om att bedöma en män­
niskas vårdbehov utifrån den 
totala miljö hon lever i.
Sjukhusen är en väsentlig kom­
ponent inom hälso- och sjukvår­
den, vilken är en del av det 
sociala trygghetssystemet.
Hälso- och sjukvårdens roll - 
och därmed sjukhusens - måste 
tillsammans med andra grenar 
av socialpolitiken utformas i 
en rullande planering, i en s k 
Perspektivplan där behov vägs 
mot resurserna. Konkretiseringen 
sker i femåriga handlingsprogram.
Perspektivplan och handlingspro­
gram äi^ nödvändiga styrmedel 
för programmering och projekte­
ring av vårdanläggningar, vilket 
bl a finns redovisat i Social­
styrelsens förslag till rapport 
nr 21, 1971 "Integrerat samhälle".
Den omfattande byggnadsverksam­
heten inom vårdsektorn ställer 
allt högre krav på systematisk 
och samordnad planläggning för 





Målsättningen för föreliggande 
utredningsarbete har varit att 
med utgångspunkt från ordinära 
arbets- och vårdmiljöer söka 
redovisa samordnade system för 
stomme och teknisk försörjning 
med utnyttjande av dagens bygg- 
nadskomponenter och sådana under 
utveckling. Komponenterna skall 
grupperade i ett litet antal 
kombinationer kunna svara mot 
skiftande krav på planlösning, 
krav på utbyggnadsmöjligheter 
och byggnadskombinationer samt 
det aktuella kravet på närmiljö. 
Förslag till s k typhus eller 
slutna system har därför inte 
berörts. Systemen har dock valts 
så att de möjliggör inordnande 
av lätta volymelement typ våt­
utrymmen, specialrum, inrednings 
enheter etc.
Med hänsyn till pågående princi­
piella funktionsstudier och pro­
gramanalyser - framförallt av 
Spri och sjukvårdshuvudmännen - 
beträffande exempelvis utrymmes- 
krav och krav på hygienisk och 
teknisk standard har några så­
dana inte närmare studerats. 
Dessa krav förändras ständigt 
med hänsyn till den medicinskt- 
tekniska utvecklingen och möj­
liga resurser. Arbetet har där­
för inriktats på att finna tek­
niska system med hög användbar­
het, så att dessa är så lite
programmering, projektering, 
byggande och förvaltning.
Ett enhetligt byggande på basis 
av likartade system ger förut­
sättningar för en större frihet 
vid lokalutnyttjandet. Det ger 
möjligheter till förändring av 
rumsstorlekar, installationer, 
inredning och utrustning. På så 
sätt tillgodoses vårdsektorns 
ökade krav på rörlighet med hän­
syn till den medicinskt-tekniska 
utvecklingen och ändrade vård­
former .
Arbetssätt
beroende av de funktionella 
kraven som möjligt. Byggnadens 
huvuddelar, såsom stommar och 
primärförsörjning har längre 
livslängd och är därmed mera 
styrande för den principiella 
uppläggningen, varför rappor­
ten i huvudsak begränsas till 
denna del.
Arbetet berör ej byggprocessen 
i sin helhet utan har inriktats 
på programmeringens och projek­
teringens innehåll.
Studierna har utgått från egna 
projekterings- och produktions- 
erfarenheter vid uppförandet av 
det nya sjukhuset i Varberg och 
sjukhem i Göteborg samt vid sa­
nering och ombyggnad av äldre 
stadsmiljöer och bebyggelse. 
Vidare har erfarenheter från 
planeringen av Malmö Östra sjuk­
hus, Lillhagens sjukhus i Göte­
borg, Halmstad centrallasarett, 
Tumba annexsjukhus samt täv­
lingen om Södertälje sjukhus 
varit underlag. Dessutom har en 
inventering gjorts av stom- och 
försörjningssystem för några ut­
förda sjukhusprojekt i landet.
De tekniska delstudierna - 
redovisade i sammandrag under 
rubriken "TEKNISK STRUKTUR" - 
söker klargöra varje systems 
egna tekniska och ekonomiska 
förutsättningar. Systemens . 
ändamålsenliga koordinering 
under beaktande av funktions­
kraven diskuteras under "HUS 
OCH BEBYGGELSE". De framtagna 
lösningarna har testats på ett 
antal sjukhusprojekt. Under 
"Tillämpning" illustreras ett 
av dessa - Malmö Östra sjukhus.
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STRUKTURERINGS- 
PRI NC I PER
Grundläggande tekniska vär­
deringar och principer som utred­
ningsarbetet baserats på.
• Funktionell och teknisk struktur 
. Flexibilitet och generalitet
• Varaktighet
• Modulsamordning
Funkt ionell och 
teknisk struktur
De funktionella kraven kan be­
skrivas oberoende av de tekniska 
lösningarna. Den tekniska struk­
turen sammansatt av system för 
stomme, stomkompletteringar och 
installationer skall ha så hög 
generalitet att den är oberoen­
de av den funktionella. En 
struktur uppbyggd av likartade 
måttsamband ger frihet att vid 
varje tidpunkt anpassa en lös­
ning efter skiftande behov och 
resurser.
Erfarenheter från arbete med 
sanering och ombyggnad av be­
fintlig bebyggelse kompletterad 
med nybyggnad visar att en lös­
ning uppbyggd på bl a likartade 
mått kan anpassas för skiftande 
behov. Ett exempel är förnyelsen 
av Nora stadscentrum, där vi med­
verkat, som med systematisk upp­
läggning av gator och kvarter 
till en struktur fungerar sedan 
århundranden. Gamla hus har 
byggts om och ibland ersatts 
med nya för att tillgodose 
skiftande behov. Den systema­
tiska uppbyggnaden av stads­
kärnan har gjort dessa föränd­
ringar möjliga utan att helhets­
intrycket därför gått förlorat. 
Invånarna har också bevakat sin 
miljö och uppfattat gatu- och 
gårdsrummen som omväxlande, 
trivsamma -och mänskliga.
NORA STADSCENTUmi
Även inom vårdsektorn finns ett 
flertal exempel från äldre be­
byggelse (bl a Frederiks Hospi­
tal i Köpenhamn från omkring år 
1750) se Rasmussen "Om at op- 
leve arkitektur", och Rudolf 
Virchow-sjukhuset i Berlin från 
år 1906, se Vogler-Hassenpflug 
"Handbuch für den neuen Kranken­
hausbau") på system med konse­
kvent uppbyggnad som gett stor 
planfrihet genom att de varit 





Förändringen av vårdformer, 
verksamhetsinriktning, lokal­
behov, krav på installâtions- 
och utrustningsstandard fordrar 
elasticitet i byggandet. En 
vårdanläggning kan inte betrak­
tas som en avslutad enhet upp­
byggd efter de vid planeringen 
gällande funktionskraven. Be­
byggelsen måste antingen ges så­
dana egenskaper att den kan änd­
ras efter funktionen - flexibi­
litet - eller sådana egenskaper 
att den kan bli oförändrad för 
olika funktioner - generalitet. 
En flexibel byggnad är föränder- 
bar medan en generell byggnad 
inte har behov av förändringar.
Det är väsentligt att välja den 
grad av flexibilitet som över­
ensstämmer med den långsiktiga 
målsättningen för verksamheten 
eller anläggningens användbar­
het . En från början inbyggd 
flexibilitet som skall kunna 
uppfylla alla tänkbara föränd­
ringar har erfarenhetsmässigt 
visat sig bli kostsam. Likaså 
gäller det att välja en grad 
av generalitet som väl svarar 
mot det funktionso'beröende som 
eftersträvas samtidigt som an­
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Varakt ighet
För att underlätta ett ekono­
miskt val av flexibilitets - 
generalitetsgrad bör bebyggelsen 
differentieras med hänsyn till 
byggnadsdelarnas förväntade 
livslängd.
Ur Byggnadsstyrelsens rapport nr 
64/1970 citeras: "Huset och be­
byggelsen har vissa egenskaper 
som man inte gärna förändrar 
innan det är dags att riva det 
man byggt. Dessa egenskaper är 
i allmänhet knutna till bärande 
delar och till anläggningar för 
trafik och mediaförsörjning. Des­
sa brukar kallas för ’samhälls- 
knutna' och 'byggnadsknutna’. De 
kan inte alls eller endast i min­
dre grad anpassas efter föränd­
rade verksamhetsfunktioner och 
bör sålunda vara generella. De 
är långlivade men representerar 
i allmänhet en mindre del av den 
totala årskostnaden. Kortlivade 
delar av huset som kan anpassas 
efter verksamhetens funktioner 
därför att de gjorts oberoende 
av de långlivade delarna har 
kallats ’verksamhetsknutna1 .
Till deras naturliga egenskaper 
hör att vara flexibla vilket 
inte hindrar att de samtidigt 
kan vara generella. De svarar 
för den större delen av årskost­
naden för hus och bebyggelseM.
Som framgår av figur utgör de 
verksamhetsknutna delarna ca
2/3 av anläggningskostnaderna 
för nya sjukhuset i Varberg. 
Detta överensstämmer med andra 
studerade vårdanläggningar.
Livslängden för de verksam- 
hetsknutna delarna varierar och 
uppgår erfarenhetsmässigt till 
i genomsnitt en tredjedel av de 
byggnadsknutna delarnas. De 
byggnadsknutna delarnas valda 
struktur utgör ramen för delar 
med kortare livslängd. Den val­
da strukturen skall medge för­
ändringar och inte styras av 
speciella funktionskrav utan 
av en allmängiltig systematik 
inom de givna kostnadsramarna.
Det har därför ansetts väsent­
ligt att de byggnadsknutna de­
larnas struktur - som främst 
behandlas i denna rapport - med 
hänsyn till dess långa livs­
längd frigöres från de verksam- 
hetsknutna delarnas struktur. 
Utformningen av och graden av 
variantbegränsning på rum, vägg- 
och dörrelement etc kan då be­
stämmas oberoende av de bygg­
nadsknutna delarna med utgångs­
punkt från varje tidpunkts be­
hov och resurser.
Modulsamordning
Modulsamordning är en form av 
måttsamordning, baserad på en 
grundläggande måttenhet - bas­
modulen - för dimensionering 
av byggnaden och dess kompo­
nenter .
Utvecklingen inom byggnadsin­
dustrin karaktäriseras av krav 
på standardisering med stark 
variantbegränsning. För att en 
variantbegränsning skall vara 
möjlig krävs en systematisk 
samordning av dimensionerna 
hos å ena sidan byggnaderna 
och å andra sidan komponenterna. 
Detta behov av samordning till­
godoses genom modulsamordningen 
som styr såväl projektering som 
komponentproduktion.
Standardisering av byggnadskom- 
ponenter bör inriktas på en av 
byggnadens ändamål oberoende 
dimensionering. På så sätt er- 
hålles generellt kombinerbara 
byggnadsdelar.
Byggstandardiseringen har i 
"Modulsamordning - Regler för 
modulprojektering" angivit de 
grundläggande principerna för 
modulprojektering. Dess arbets­
grupp AG6 har utarbetat svensk 




naders funktionella struktur, 
där dimensionerande krav och 
kravnivåer för byggnadens huvud­
delar angetts.
. Vårdformer
. Verksamheter och lokaltyper 
. Verksamhetsbetingande krav 
. Trygghetskrav 
. Underhållskrav 
. Krav på föränderlighet
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Anläggningar för vård indelas i 




I rapporten behandlas endast 
anläggningar för medicinsk 
vård och viss socialvård. För 
övriga delar av vårdsektorn - 
med staten som ansvarig - på­
går för närvarande särskilda 
utredningar.
För de större anläggningarna 
göres följande indelning 
(enl Byggnadsindustrin 8/7O,
V. Vogt, Spri):
11 Regionsjukhus är den mest 
specialiserade och bäst ut­







Regionsjukhuset bör ha ett 
befolkningsunderlag på ca 
1 miljon för att den där be­
drivna specialiserade vården 
skall kunna ges ett riktigt 
innehåll och en tillfreds­
ställande standard.
Centra1sjukhus kaIlas det 
största och mest specialise­
rade lasarettet inom varje 
sjukvårdsområde. De ovan nämn­
da regionsjukhusen fungerar 
som centralsjukhus inom sina 
"egna" sjukvårdsområden. Ut­
över dessa finns det samman­
lagt 26 centralsjukhus i lan­
det. Till centralsjukhusspe- 
cialiteterna hör ortopedi, 
urologi, neurologi,lungmedicin, 
öron-, näs- och halssjukdomar, 
infektion, hudsjukdomar, barn­
sjukdomar, premature-vård och 
rehabilitering. Centralsjuk­
huset bör ha ett befolknings­
underlag på 25OOOO- 35OOOO 
invånare. Vissa centralsjukhus 
har på grund av befolkningsför- 
delningen för små upptagnings­
områden .
Cenralsjukhusen kallas ibland 
centrallasarett och i något 
fall kärnsjukhus.
Normalsjukhus är den mest 
förekommande typen av lasa­
rett och antalet är för när­
varande drygt 60. Härtill 
kommer att region- och cen­
tralsjukhusen tillgodoser 
normalsjukhusfunktionen för 
sina närområden. Normal- 
sjukhusspecialiteterna är 
allmän kirurgi, internmedicin, 
gynekologi med obstetrik 
och långtidsvård. Nor­
malsjukhuset bör ha ett upp­






H&50- \ fefck 







invånare men många normalsjuk­
hus har också betydligt mind­
re upptagningsområden, i vissa 
fall ända ner till 25 000. 
Normalsjukhusen kallas också 
ibland normallasarett och i 
något fall bassjukhus."
Behovet av nybyggnader inom 
vårdsektorn kommer under de 
närmaste åren att vara bety­
dande. Enligt Socialstyrelsens 
rullande prognosundersökning, 
Rupro 69, väntas investeringar­
na för byggnader och utrustning, 
som idag är ca 1,5 miljarder 
stiga fram till 1972 med ca 
0,5 miljarder varefter en av­
mattning sker.
De allt större administrativa 
hälso- och sjukvårdsenheterna 
inom kommuner, landsting och 
regioner medför ett färre antal 
akutsjukhus jämfört med idag. 
Dessa sjukhus är avsedda för 
såväl somatisk som psykiatrisk 
specialistvård och social vård. 
Nya sådana kräver stora basin­
vesteringar varför vissa be­
fintliga sjukhus sannolikt kom­
mer att kompletteras med nya 
byggnadsenheter. Detta möjlig­
gör en successiv förändring av 
de befintliga sjukhusens struk­
tur i takt med ökade resurser och 
tillkomst av nya specialiteter.
Sjukhusets1 skilda delar måste 
ges god funktionell samverkan un­
der de olika utbyggnadsskedena.
Rupro 69 konstaterar att ut­
vecklingen går mot en betydande 
ökning av antalet besök i öppen 
vård vid s k hälsocentraler och 
en kraftig ökning av antalet 
vårdplatser för den somatiska 
långtidsvården. Detta kräver ny­
byggnad av sjukhem och annex­
sjukhus. Hälsocentraler bör kun­
na förläggas till skilda stads­
delar, så att den enskilda män­
niskan får nära till öppen och 
halvöppen vård.
Ökad samverkan mellan lokaler för 
medicinsk och social vård kom­
mer att leda till en översyn av 
bostädernas utformning och or­
ganisation. Möjligheter bör 
finnas att successivt integre­
ra lokaler för vård med själva 
bostadsbeståndet och övriga 
servicelokaler inom bostadsbe­
byggelsen. Vården blir därmed 
lättillgänglig och kan föränd­
ras i takt med varierande be­
hov och tillgängliga resurser.
FÖRDEl/TO AV pmRAMyroR
NORMALSTW5 ? CENTRAL 5JUKMJ5 i
NVA SJUKHUSET I VARIER(7 :
Verksamheter och 
lokaltyper
Verksamheten inom en vårdan­
läggning indelas i funktions- 
enhe terna 
. vård
. medicinsk service 
. mottagning 
. övrig service 
. central försörjning
Figurerna anger den procentuella 
fördelningen av programytor för 
två typer av vårdanläggningar - 
normal- och centralsjukhus. Av 
sambandsskäl har viss omfördel­
ning skett mellan funktionsenhet­
erna jämfört med studerade lokal­
program dvs viss del av övrig 
service har förlagts till medi­
cinsk service och central för­
sörjnings enhe t.
Programjämförelser mellan olika 
typer av vårdanläggningar visar 
att denna fördelning i princip är 
tillämplig också för region- och 
annexsjukhus.
Som exempel visas funktionsen­
heternas läge i nya sjukhuset i 
Varberg - ett integrerat somatiskt 
och psykiatriskt normalsjukhus på 
totalt 765 vårdplatser.
1 . Akut- och långtidsvård 39$*
2. Medicinsk service 21$
3. Mo ttagning 10%
4. Övrig service 9</>
5. Central försörjning 10$
6. Transportplan 1 1$
LOKALTyP5FOKPELNIN£
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De i funktionsenheterna ingå­
ende lokalerna har med hänsyn 





. rumshöjd 2.70 m
. ytskikt; typ kontor





. rumshöjd 2.70 m, i vissa 
fall 3.00 m
. ytskikt; god hygienisk 
standard





5OO kp/m^, större spänn­
vidder, krav på fundament, 
stora ursparningar i golv 
och tak
. rumshöjd >3*00 m
. ytskikt: hårt mekaniskt 
slitage
. teknisk utrustning: stör­
nings skydd, strålningsskydd, 
specialinstallationer
För funktionsenheterna anges i 
figur lokalernas procentuella 
fördelning på lokaltyper samt 
exempel på verksamheter.
MOTTAMINteAVP : 55 % normala lokaler 
45 $ speciella lokaler
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* I.* 1 1 2
_ 2 2 1 i T y 1 J J 1
RÖNT^ENAVP : 33 i° normala lokaler 
10% speciella lokaler 
33 $ exceptionella lokaler
Som framgått av figur på före­
gående sida utgör de "normala" 
och "speciella" lokalerna i en 
vårdanläggning ca 95$ av prog­
ramytan varför dessa i första 
hand legat till grund för utred­
ningens fortsatta arbete. De 
"exceptionella"lokalerna bör ej 
påverka den generella utformnin­
gen. Från fall till fall avgörs : 
vilken grad dessa skall inrymmas 
i den valda strukturen. Vissa 
exceptionella lokaler som är men 
krävande än ett generellt byggan 
de normalt medger kan likväl ofti 
i begränsad omfattning inrymmas 
inom en generellt utformad anlägi 
ning. Exempelvis kan exceptionel 
lokaler som röntgen och operatio: 
betraktas som speciella om venti' 
lationsanläggningen kan lösas o- 
beroende av den valda strukturen 
Däremot kan exempelvis tekniska 
anläggningar vanligen ej betrak­
tas som speciella lokaler då fak 
torer såsom större spännvidder, 
högre rumshöjd och bjälklagsbe- 
lastning etc inverkar.
I figur illustreras exempel på 
lokal typsfördelning inom en mot­
tagnings- respektive röntgenav­
delning i nya sjukhuset i Varber; 
med utgångspunkt från verksam­
heten i rummet.
1 = normala lokaler
2 = speciella lokaler



















Rapporten behandlar ej dimen­
sionering av enskilda utrym­
men utan har till syfte att 
finna en struktur öppen för 
alternativa kombinationer av 
komponenter. Vid en frikopp­
ling av de verksamhetsknutna 
delarna från de byggnadsknutna 
kan verksamheterna förändras 
inom givna gränser. Ändringarna 
av rumsstorlekar styrs av de 
regler som modulsamordningen 
ger. Byggstandardiseringen an­
ger i "Modulsamordning - Regler 
för modulprojektering” multi- 
modulnät för horisontella och 
vertikala mått.
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En multimodul på 12M rekommen­
deras för stommen i vårdbygg­
nader. För icke bärande inner­
väggar kan rumsmåtten varieras 
med multimodulen 3M, Erfarenhe­
ter från skilda projekt visar 
att i många fall är 12M lämplig 
för att behålla önskvärd utform- 
ningsfrihet. Exempelvis har - 
med några få undantag - lokal­
typernas bredd i nya sjukhuset 
i Varberg anpassats till 12M. 
Några exempel på sådana rums- 
typer redovisas i figur.
De flesta lokaltyperna i Malmö 
Östra sjukhus (se tillämpnings­
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SAMBAND
I rapporten har följande benäm­
ningar på kommunikationsstråk i 
en anläggning använts vilka sam­
ordnats med ledningsstråk för 
installationer :
. huvudstråk - binder samman 
funktionsenheter 
. förbindelsestråk - binder 
samman avdelningar och av­
delnings grupp er 
. närstråk - binder samman 
lokalgrupper
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Mellan de medicinska delverk­
samheterna finns arbetssam­
band, vilka ställer närhets- 
krav för möjliggörande av en 
sjukvård med krav på hög kva­
litet och snabbhet vid akut­












ELSE”) har däremot anpassats 
till 6m. Andra förutsättningar 
beträffande verksamhetsinrikt­
ning, teknisk struktur, produk­











Arbetssambanden grundar sig 
exempelvis på
. Arbets- och tidssamband
inom akutvården under dygnet 
. Gemensamma resurser 
. Gemensamma arbetsmetoder 
. Arbetsfördelning i diagno­
stik*- och terapiarbetet
Tillgänglighet
För de olika delverksamheterna 
inom ett sjukhus krävs till­
gänglighet för såväl patienter, 
personal, allmänhet, material 
som prover. Exempel på hur 
dessa krav kan fördelas på o- 
lika avdelningar framgår av 
tabell.
F LO P E S O M FA T TN IN G  :
f iÆ E s n p  F iite sQ W TT iw G  v fe sm in n sB w
Hll octi Hn Hellan olika ztner
ejiiduset inc. sjiktuset
Patienter till öppen viril 3  3  3




1 • rinça vtstridmtng
2 • «deleter vtstrâdoiing
3  • stcr utetràctoring
K M V  P Å  T R A N S P O R TE R  :
P a tle n t-
v ä n lit fs t
H y g ie n »u r- äa ttö s t £ ff* t tv t- tf fé tfv t-  
h a t ta t p  g  • ta tpg a
a tt trp  K g k o r t-
p å re rk e r nad tä r 
ijd o rä rd a - tra na p . 
a r te te t
Grav­
a it«
P a tie n ta  3 2  2  3  3  3 3
t f lo d , p rw e r 2  3  3  3  1 2
L lm e d e ) 2  3  2  2  1 2
H a t 2 1 2 2 2 2
Poa t o c h  h e n d lin g r 2 2 2 2 2
Rene  v a ro r f f irrk b e r t lk le r,
tv ä tt.e te r lle r t . e tc 2 1 1 . 1 i
O ana  v a ro r a o po r , « r ts tv ä tt,  




och transporter hänföres till 
flödestyperna
. patienter till öppen vård 
. patienter till sluten vård 
. personal 
. besökande
. blod, prover, läkemedel 
. handlingar 
. mat
. instrument, varor - rena 
och orena
För varje flödestyp anges i 
tabell relativ omfattning dels 
av flöden till och från sjuk­
huset, vilka ställer krav på 
entréer, tillfarter m m, dels 
av flöden mellan olika zoner 
inom sjukhuset, vilka påverkar 
dispositionen. Under rubriken 
"väsentlighetsgrad" anges dess 
grad av inverkan på arbetsef- 
fektiviteten i produktionen.
Transporter
Större vårdanläggningar har 
ofta en långt gående funktio­
nell uppdelning av verksamheten 
samt behov av flera transport­
slag varför höga krav ställs 
på transportsystemet. Exempel 
på olika transportslags krav­
redovisning framgår av tabell.
Kraven påverkar framförallt 
den enskilda byggnadens vånings- 
antal, de horisontella och ver­
tikala kommunikationsstråkens 
läge samt byggnadsgrupperingen, 
dvs förläggningen av de skilda 
byggnaderna. Exempel på lösningar 
redovisas under "HUS OCH BEBYG­
GELSE" .
M E D IA B E H O V  :
1  2  3
5 -9  9  -  t t 14 -2 3 k ,*
2  3  A
0 3  -  0 ,0 6  0 ,0 6  -  0 ,1 0  s p e c , k ra v
B e te n d lin g • •
fö r lo s sn in g • - •
In te n s iv v å rd • •
L a ten te re r • • • •
Hottag n in g • •
(M k tio n • • •
Ite ra tio n • •
R ö n tg e n
• • •
S te rilc e n tra l • •
V å rda v d e ln in g • • •
Vårda v d e ln in g  ^
• • •
AKM lN IN G S T lP V A T T IN LU F T O S IR
K a ll- V a r»a tte n  Å n g a
5 6 °C  9 0 l
T o ta l- T rg d d u ft O x y g en Lu s iç e s K o l- G aso !
» s a lta t k ^ c *  d io x id
v a tte n 5 1 2
8 e h a n d lin g • • • • • • *2 )
fö r lo s s n in g • • • • • •
In to n s iw J rd • • • • • • •
1 a to ra to r ie r • • • • • • •
H o t ta g i in g
•  •  •
•  •  • • •
Ite ra t io n
S m tge n • • • • • •
S te r ilc e n tra l 0 • • • • •
*3 ) *3 )
V å rd a v d e ln in g • • • • •
1 ) T v ä tts tä ll i v a r je v å r th» , to a le tte r c e n tra l t 2 ) K a tas tro fru» 3 ) l ö r te am ing  a v  u tru s tn in g
H J is n p 8 flY 9 IIN G 9 iR A V S iffro rn a
8 0  1 5 0 3 0 0 6 0 0  1 2 0 0  lu x
a v io  6 5 /3 5 1 6 /8 A 5 /9 5  1 /1 0 0  %
B e fa x ilin g s rv n •
O a g \» •
lip e d itio n e r •
fö rrå d • •
(te ra t ie n s n .
•
P e rs cn a ln * •
S kö ljru n •
T e ra p ilo ka le r •
lo a l e t  te r •




Med mediaförsörjning avses här 
den del av vårdbyggnadens cen­
tralförsörjning som sker med 
hjälp av fast installerade an­
läggningar .
Krav på mediaförsörjning anges 
genom specifikation av:
. vilka media som skall 
distribueras - omfattning 
. vilka verksamheter medier­
na skall betjäna - instal­
la t ions täthet
. vilka flöden, tryck,kapa- 
citeter, effekter etc som 




tionerna har ökat kraftigt under 
1900-talet. En ökning med tyngd­
punkt på kommuniceringssystem, 
automatiska transportsystem och 
centralkylanläggningar för luft­
behandling kommer sannolikt un­
der 1970-talet.
Installationstätheten kan 
förväntas öka något genom 
utveckling mot mer instal­
lât ionskrävande verksamheter.
Mediabehoven kommer totalt 
sett att öka, i huvudsak 
genom ökning av installatio­
nernas utnyttjningsgrad.
Inventering av installationsbehov
Som underlag för klassificering 
av installationsbehovet har bl a 
en inventering av dimensioneran­
de mediabehov för ett antal nya 
och planerade sjukhus gjorts. 
Denna har i första hand gällt 
de utrymmesdimensionerande me­
dierna ventilationsluft och av­
lopp som mest inverkar på be­
byggelseutformningen. En kvan- 
titetsklassificering redovisas 
i "Installationer - krav och 
strukturer". För övriga rörled- 
ningsbundna media har endast 
antalet distribuerade media 
till respektive delverksamhet 
studerats och redovisas i figur.
I allmänhet kan behovet av media 
för en verksamhet relateras till 
den golvyta som verksamheten 
disponerar. Behovet kan sägas 
vara ytproportionellt. Undantag 
utgör behov för enstaka maskiner 
och apparater med speciella eller 
stora mediabehov, som anges i 
absoluta eller specifika värden 
relaterade till annan enhet.
Behovet av ventilationsluft har 
klassats i tre nivåer:
1. Normalvårdavdelningar
2. Mottagning, behandling, för­
lossning och kliniska labo­
ratorier. Luftbehov 1 .5-2 
gånger vårdavdelningens
3. Operation, intensivvård, ob­
duktion och sterilcentral. 




Ur ekonomisk synpunkt kan ej 
kraven på föränderbarhet vara 
så höga att olika verksamheter 
skall kunna placeras var som 
helst inom en vårdanläggning. 
Denna bör därför indelas i 
installationsavsnitt till 
vilka funktionsenheter med 
likartade installationsbehov 
hänförs. Avsnitten klassifi­
ceras i nivåer efter den grad 
av installationstäthet och 
mediakapacitet som kan upp­
nås .
MILJO
Målsättningarna vid programmets 
utarbetande och förverkligande 
utgör de grundläggande förut­
sättningarna för att åstadkomma 
en god miljö inom sjukhuset. 
Programmet skall redovisa mål­
sättningen för och helhetssynen 
på vårdens organisation och 
drift. Den bör formuleras så 
att framtida förändringar är 
enkla och ekonomiskt möjliga 
att genomföra.
Byggnadsstrukturens förenkling 
bör öka möjligheterna att på­
verka helheten, skalan, orien- 
terbarheten och den meningsfulla 
variationen, så att patienter, 
personal och besökande upplever 
och känner miljön positivt. Be­
tydelsen härav för mänskliga 
relationer och även för vårdens 
kvalitet och effektivitet är 
stor.
Detta är ett beteendevetenskap- 
ligt forskningsområde som kan 
inspirera till nya utgångspunk­
ter vid planering av sjukhus, 
dess successiva utbyggnad och 
anslutning till övrigt samhälls­
byggande. Studierna kan ske på 
befintliga och successivt fram­
växande anläggningar.
Krav på dagsljus och ljudnivå 
är de miljöfaktorer som mest 
inverkar på val av byggnadens 
huvuddelar, såsom bebyggelse­







behandlas ej närmare här då de 
ansetts mest dimensionerande 
för de verksamhetsknutna delarna 
Dessa faktorer finns delvis re­
dovisade i "Konstruktioner - 
krav och strukturer" och i "In­
stallationer - krav och struk­
turer " .
Dagsljus
Alla lokaler med stadigvaran­
de arbetsplats bör i princip 
förses med dagsljus. Plantek­
niska och ekonomiska synpunk­
ter är avgörande i vad mån 
Övriga lokaler kan förses med 
dagsljus.
PA65LJU5FÖBHÅLUNPFN VIP VAK1EKANPE" 
HU5HÖJP OCH AVETANP MELLAN HUS :
Dagsljuskraven har indelats i 
tre klasser med hänsyn till si­
dol jusetå infallsvinkel.
1. Dagsljus som arbetsljus -C 30°
2. Dagsljus lämpligt för "grovt" 
arbete 30° - 43
3. Dagsljus endast som orien- 
teringsljus> 43
Dagsljusförhållanden Vid varie­
rande avstånd mellan hus och 
varierande hushöjd visas i fi­
gur, där även dagsljusklass an- 
getts enligt ovan.
Ljudnivå
Som exempel på rumsakustiska 
problemställningar anges:
- akustisk dämpning i allmänna 
lokaler (korridorer, dagrum 
etc) med hänsyn till stör- 
ningsminskning och miljö
- akustisk dämpning i expedi­
tioner, behandlingsrum etc 
med hänsyn till samtalsmöj- 
lighet och trivsel
- akustisk dämpning i samlings­
sal, gymnastiksal, terapilo­
kal etc med hänsyn till tal- 
och musikframträdanden etc.
I Svensk Byggnorm 67 angivna 
värdet 30 dB(A) för högsta 
ljudnivå gäller enbart vård­
rum. Även andra typer av lo­
kaler bör erfarenhetsmässigt 
kompletteras med uppgifter.
HYGIEN
I Socialstyrelsens förslag till 
"Råd och anvisningar för före­
byggande av smittspridning inom 
sjuk- och hälsovård" indelas lo­
kalerna med hänsyn till smitt- 
spridningsrisk:
1. Lokaler utan direkt anknyt­
ning till vårdarbetet
2. Övriga lokaler i direkt an­
knytning till vårdarbetet
3. Lokaler där infekterade el­
ler särskilt infektionskäns- 
liga patienter vårdas och 
behandlas
De hygieniska kraven är fakto­
rer som inverkar på de verksam- 
hetsknutna delarna såsom ytskikt, 
närinstallationer, inrednings- 
element etc. Dessa faktorer be­
handlas därför ej här.
T rygghetskrav Underhållskrav
Här anges endast omfattningen 
av vad som behandlas i "Kon­
struktioner - krav och struk­
turer" .
BÄRVERKS TILLFÖRLITLIGHET




mala, speciella och exceptio­
nella lokaler hänvisas till 
"Verksamheter och lokaltyper" 
i denna rapport.Gällande norm­
värden diskuteras i "Konstruk­
tioner - krav och strukturer".
Krav på bärförmåga vid över­
påverkning
Byggnaden i sin helhet skall 
utformas så att lokal skada på 
grund av överpåverkning ej på­
verkar byggnadens totalstabilitet.
Krav på bärförmåga vid brand
Bestämmelser för byggnadstek- 
niskt brandskydd finns i Svensk 
Byggnorm 6?. I normen anges 
brandcells omfattning och kra­
ven på olika byggnadsdelars 
brandmotstånd.
SKYDD MOT ELEKTRISKA STÖTAR
Risk för elektriska stötar före­
ligger i lokaler med brist­
fällig isolering av apparater-r 
na. För att undvika denna risk 
bör golvläggningsmaterialet ha 
en viss minimiresistans.
SKYDD MOT RADIOAKTIV STRÅLNING
Krav på avskärmning av lokaler 
där radiologiskt arbete bedrivs 
regelmässigt framställs i SBN 
67. Lokaler av detta slag före­
kommer på röntgendiagnostiska 
och röntgenterapeutiska avdel­
ningar, operationsavdelningar 
samt i avdelningar med behand- 
lingsapparater för högenergi- 
strålning. Granskningsmyndig- 
het är Statens Strålskyddsin- 
stitut, som anger förslag till 
lokalernas planläggning och ut­
förande .
En anläggningas behov av under­
håll är en väsentlig faktor för 
anläggningsekonomin. Detta har 
ej närmare studerats med hänsyn 
till den inledningsvis angivna 
avgränsningen av rapporten.
Krav på föränderliq- 
het
Krav på föränderlighet bör 
ställas dels på bebyggelsen, 
dels på de enskilda byggna­
derna .
Bebyggelsen skall medge:
. etapputbyggnad - indelning 
. alternativa grupperingar 
. varierande täthet med hänsyn 
till dagsljus 
. varierande våningsantal 
. olika tillgänglighetsgrad - 
samband





. inredning - utrustning
TEKNISK STRUKTUR
Egenskapskrav och tekniska 
lösningar för de system, som 
styr byggnadernas huvuddelar.








Funktions- och produktionskra- 
ven ställer vid ett visst ut­
förande bestämda anspråk på 
byggnadsdelarnas tekniska egen­
skaper. I vissa fall kan ej de 
tekniska egenskapskraven di­
rekt härledas av funktionskra­
ven utan måste formuleras sär­
skilt. I det följande behandlas 
några mera generellt tillämp- 
bara egenskapskrav.
BÄRFÖRMÅGA
Bärande konstruktioner skall 
utformas så att de med mycket 
hög grad av sannolikhet kan 
uppbära förekommande belast­
ningar. Beträffande storleken 
på nyttolasten hänvisas till 
" Konstruktioner - krav och 
strukturer " 3•5•1•1•
Kravet på bärförmåga gäller 
också för byggnader under 
brandpåverkan.
Konstruktionerna skall i vissa 
fall ha sådan utformning att 
fortskridande ras ej kan upp­
komma som följd av överpåverkan.
DEFORMATIONER
Restriktioner på deformationer 
och sprickbild :ing i mellanväg­
gar medför ofta en begränsning 
av formändrihgar i bärande
byggnadsdelar såsom bjälklag. 
Detta är ett väsentligt motiv 
för de svenska betongbestäm­
melsernas regler för betong­
plattors nedböjning. I nämnda 
normer finns exempel på såväl 
sådana direkt deformationsbe- 
gränsande krav med angivande 
av maximalt tillåten deforma­
tion i förhållande till spänn­
vidden som indirekta krav med 
angivande av minsta konstruk- 
tionshöjd i förhållande till 
spännvidden.
FUKTSKYDD
I SBN 67 ställs krav på ytter­
väggars regntäthet, speciellt 
i samband med stark vind. Ytter­
tak skall utföras tätt mot regn, 
smältvatten och yrsnö. Vidare 
skall golv på mark utföras så 
att erforderligt skydd mot mark­
fukt erhålles.
Hög luftfuktighet inomhus i sam­
band med tryckskillnader mellan 
inne- och uteluft ställer höga 
krav på lufttätheten hos ytter­
väggar och yttertak för undvi­
kande av fukttransport genom 
konvektion med åtföljande kon- 
densation i väggen. Om så er­
fordras skall ångspärr anordnas.
VINDSKYDD
Krav på vindtäthet för byggnads­
delar anges i SBN 67 i kapitlet 
"Värmeisolering" med avsikt dels 
att förhindra direkt luftgenom- 
trängning av kall ytterluft 
genom en byggnadsdel och dels 
att förhindra luftströmning inne 





Krav på värmeisoleringsförmåga 
för ytterväggar, tak och golv 
anges i SBN 67. Tyngre bygg­
nadsdelar tillåtes utförda med 
högre värmegenomgångstal med 
hänsyn till att deras större 
värmekapacitet verkar utjämnan­
de på temperaturförhållandena 
inomhus. För fönster redovisas 
fordringar som beror på fönster­
areans storlek.
Låg värmeisolering i ytterväggar, 
tak och fönster föranleder dels 
ett besvärande värmeutbyte mellan 
personer och rumsytor och dels 
olämplig luftströmning.
Med tanke på de höga krav som 
för sjukhus bör ställas på rums­
klimatet och byggnadens ekonomi 
måste stor uppmärksamhet ägnas 
utformningen av fönster samt ma­
terialval i väggar och bjälklag 
med avseende på värmeledningstal
Stommar
och värmekapacitet. Av särskild 
betydelse är detta vid orien­
tering av byggnaden i rikt­
ningar med stor solinstrålning. 
Högre krav på värmeisoleringen 
bör ställas än vad som anges i 
SBN 67. Avskärmning eller an­
vändning av reflekterande eller 
absorberande glas kan bli ak­
tuell. Olika faktorers inverkan 
på värmebalansen framgår av kap 
6 punkt 3 i "Installationer - 
krav och strukturer".
LJUDISOLERING
De för olika lokaler gällande 
kraven på begränsning av ljud­
nivån ställer fordringar på om­
givande byggnadsdelars ljudiso­
lering .
I SBN 67 anges krav på ljudiso­
lering mellan olika typer av ut­
rymmen i vårdbyggnaden, samt 
högsta värden för bullerstör­
ningar orsakade av maskinell ut­
rustning .
Kraven är i sin nuvarande utform­
ning i behov av en specifice- 
ring för olika lokaltyper med 
komplettering av toleranser.
Beträffande externa störningar 
har Statens Planverk utarbetat 
förslag till "Riktlinjer för 
fysisk planering med hänsyn till 
^äp'trafikbullor" .
De akustiska problemställningarna 
i vårdbyggnader har klassifice­







Eftersom kraven ej närmare be­
skriver problemställningarna 
vid olika typer av lokaler, ges 
här några exempel som illustra­
tion :
Ljudisoleringsbehov
- skydd mot avlyssning av pa­
tientsamtal på expeditioner, 
i behandlingsrum etc
- isolering mot samtals- och 
stegljudsstörningar mellan 
vårdrum, från korridor till 
vårdrum
- isolering från speciellt stö­
rande rum (förlossningsrum, 
dagrum) eller till speciellt 
störkänsliga rum (isolerings­
rum, ecclampsi, hörselunder- 
sökningsrum, EEG-rum).
- vibrationsisolering av fläktar 
hissar, kyltorn etc för att 
hindra stomljudsstörningar
Bullerstörningar
- störfrihet ur verksamhetssyn­
punkt (operation, hjärt- och 
lungavlyssning, EKG)
- störfrihet i vårdrum (buller 
från korridor, sköljrum, ven­
tilation, trafik)
mar av bärande ytter- och inner­
väggar i tegel eller betong med 
massiva bjälklag. Utvecklingen 
på arbetsmarknaden och kostnads­
utvecklingen talar idag för ett 
långt drivet elementbyggeri.
För närvarande förses därför 
vårdbyggnader vanligen med öppna 
stommar, vars bärverk består av 
en kombination av förtillverkade 
balkar, plattor och pelare. Bär­
verkens placering och konstruk­
tion väljes så att den bärande 
strukturen blir möjligast funk­
tionsanonym .
Sedan slutet av 1950-talet har 
stålet åter i något större om­
fattning börjat användas som 
konstruktionsmaterial i husbygg­
nader efter ett uppehåll under 
andra världskriget och åren där­
efter.
Sekundära bjälklagskonstruktio- 
ner utföres i betong vare sig 
stommen i övrigt är framställd 
i detta material eller i stål.
Den planerade omfördelningen av 
sjukhusbeståndet mot mindre en­
heter skapar möjligheter att 
utnyttja byggnader i ett plan. 
Detta öppnar större möjligheter 
för stommaterial som trä, lätt­
betong och plast.
Innerväggar utföres för närvar­
ande i stor utsträckning av 
lätta regelstommar i stål eller 
trä klädda med brandhärdiga 
skivor. I framtiden kan andra 
typer bli aktuella såsom ele­
mentväggar sammansatta av kär­
nor av skumplast och ytbildande 
skivor i hårdare material.
Ytterväggar förekommer i ett 
stort antal utföranden, exem­
pelvis murade tegelväggar, lät­
ta fasader med ytskikt av korru­
gerad plåt, förtillverkade väg­
gar av bärande betongelement mm. 
Utvecklingen kommer sannolikt 
att gå mot ökad användning av 
lättväggar, som förenklar om­
disponeringar och utbyggnader.
Den under senare år markanta 
ökningen av försörjningsanord- 
ningarnas andel i byggkostna­
den medför ökade krav på stom­
mars och stomkompletteringars 
installationsanpassning. Behovet 
av ändasmålenlig dragning av rör 
och kanaler påverkar exempelvis 
bestämningen av huvudbärningarnas 
orientering och valet av bjälk­
lagens skilda element.
EGENSKAPSKRAV
De aktuella egenskapskraven 
sammanfattas nedan:
AVGRÄNSNINGAR
De i "Konstruktioner - krav 
och strukturer" angivna kraven 
förutsätter systematisering av 
byggnaders stommar och stom- 
kompletteringar. I vissa av­
seenden påverkas också grund­
läggningen. Dennas utformning 
bestäms emellertid i väsentliga 
avseenden av lokala, topogra­
fiska och geotekniska förhållan­
den. Icke objektsbundna rikt­
linjer för grundläggning kan 
mot denna bakgrund endast i 
mycket begränsad omfattning an­
ges för vårdbyggnader.
En ytterligare avgränsning i 
framställningen gäller vånings- 
antalet. Vårdbyggnader i en vå­
ning avviker oftast både be­
träffande tekniska krav och ut­
förande från flervåningsbygg- 
nader. De bör i många avseenden 
bli föremål för en separat be­
handling. Däremot kan för fri­
bärande golvkonstruktioner i 
envåningsbyggnader dock sam­
manställda uppgifter för fler- 
våningsbyggnader tillämpas.
UTVECKLINGSTENDENSER
Tidigare utfördes större sjukhus 
liksom byggnader för andra ända­
mål i allmänhet med slutna stom-
För mellanbjälklag:
Bärförmåga, styvhet, brandiso­









I rapporten behandlas endast 
stomsystem av s.k öppen typ. 
Lösningar som fixerar en bestämd 
planlösning anses i detta sam­
manhang sakna aktualitet.
System med längsgående bärande
väggar
Stomme som medger ett relativt 
flexibelt lokalutnyttjande er- 
hålles om ytterväggarna och en 
eller flera korridorväggar go­
res bärande för bjälklagen, 
fig.1. Vid utförande i betong 
erhålles jämförelsevis låga 




Pelare - balkstommar erbjuder 
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lokalutnyttjandet, fig 2. Ett 
stort antal varianter av sys­
temtypen möjliggöres genom o- 
lika antal pelarrader och. rikt­
ningar på balkarna. I rapporten 
har med hänsyn till önskad plan­
frihet, samordning med system 
för installationer och stom- 
kompletteringar samt produk­
tionsmässiga aspekter följan­
de stomtyper närmare studerats: 
LI, TI, LII, TII. Dessa redo­
visas i fig 3, 5.
Ramsystem
Ramsystem skiljer sig ur ut­
rymmes synpunkt föga från pe­
lare - balksystem, fig 6.
De ingående elementen utgör en 
integrering av pelare och bal­
kar och kan orienteras i bygg­
nadens längd - eller tvärrikt­
ning, Systemen har hittills 
tillämpats sparsamt men er­
bjuder fördelar då de reducerar 
antalet lyft i monteringen och 
gynnsamt påverkar stomstyvheten.








tioner utformas för närvaran­
de av ekonomiska skäl uteslu­
tande i betong. Element av bockade 
plåtar, fig. 7 är emellertid ur 
konstruktionssynpunkt väl lämpade 
för användning i vårdbyggnader.
Förekommande typer av bjälk- 
lagselement är redovisade 
i fig. 8. Förslag till stan­
dard för elementdimensioner 
föreligger, fig..
Platsbyggda bjälklag förekom­
mer som enkelspända plattor 
och pelardäck, fig. 10.
Stålbalkar med normala spänn­
vidder förekommer som valsade 
I-balkar eller svetsade låd­
balkar. Förtillverkade betong­
balkar utföres antingen med 
rektangulärt tvärsnitt eller 
med omvänt T- eller L-tvärsnitt.
T pelare - balkstommar och ram­
system kan balkarna utföras 
som tvillingbalkar eller kompo­
nenter med längsgående slitsar, 
fig. 11. Dimensionsstandard enl 
fig. 12.
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Pelare
Pelare utföres i stål med val­
sade profiler och lådtvärsnitt 
eller i betong med vanligen 
rektangulära tvärsnitt, fig.,
13. Förslag till dimensione- 
ringsstandard har utarbetets, 
fig. 1Å.
STOMKOMPONENTER I NYARE VÅRD­
BYGGNADER
Bjälklagsplattorna har utförts 
platsgjutna eller sammansatts 
av planparallella element 
eller TT-element. Då rektangu­
lära balkar kombinerats med 
TT-element, har i flera fall 
balkarna utförts med klackar 
på ovansidan för att ge utrym­
me för ventilationstrummor 
och ledningar, fig. 15. I ett 
sjukhus (Östersund) har be­




Bjälklagens styvhet för hori­
sontallast
Den tidigare berörda stabilise­
ringen av byggnadsstommen med 
hjälp av väggar eller schakt på 
stort inbördes avstånd kräver 
att bjälklagen kan fungera som
vågräta skivor. Dessa påverkas 
av vindlaster och sidokrafter 
från pelare.
Erforderlig styvhet erhålles 
lätt i platsgjutna bjälklag men 
är svårare att uppnå i element- 
byggda konstruktioner. I vissa 
fall anbringas en relativt tjock 
pågjutning av betong ovanpå 
bjälklagselementen t ex för att 
erhålla tillräcklig planhet och 
1judisolering.
I avsikt att bättre utnyttja 
elementbyggeriets fördelar och 
inskränka arbetet på byggnads- 
platsen har bjälklagselement 
utvecklats, som endast kräver 
ett tunt skikt för avjämning på 
ovansidan. För att element av 
denna typ skall kunna användas 
i byggnader där skivverkan i 
bjälklagen krävs måste kraft­
överförande förbindningar an­
bringas mellan elementen.
Gavelskivors styvhet för hori­
sontell belastning
Gavelskivor, som skall fungera 
som avstyvningar mot horisontal­
krafter måste ha erforderlig 
hållfasthet, stabilitet och 
styvhet. De vid dimensionering 
härför aktuella lasterna är 
vindkrafter och krafter upp­
komna genom initialkrokigheter 
och felaktiga lägen hos verti­
kala bärverk.
Kraven på avstyvande väggskivor 
ökar med byggnadens höjd och 
längd.
De vertikala stomstabiliserande 
konstruktionerna kan också ut­
föras som kryssförband av stål.
Stommar i låga byggnader avsty­
vas med fördel genom böjstyvhe- 
ten hos pelare som inspännes i 
grundkonstruktionen.
Åtgärder mot fortskridande ras
Pelare - balkstommar erbjuder 
speciella problem vid utbildande 
av alternativa system för last­
upptagning. Olika möjligheter 
för lastöverföring i en horison­
tell riktning kräver vertikala 
avstyvningar i flera än två ver­
tikalplan .
Vid alternativ till normal last­
överföring i vertikalled finns 
orsak att skilja mellan bärande 
system i fasad och i innanför- 
liggande partier av byggnaden.
I fasad kan balkarna ofta ut­
föras kontinuerliga och pelar- 
delningen reduceras så att risken 
för fortskridande ras minskar vid 
bortfall av en pelare. För inre 
pelare torde risken för bortfall 
genom mekaniska stötar ofta kunna 
försummas.
UTFORMNING AV STOMMEN MED HÄN­
SYN TILL AKUSTISKA KRAV
Vid övergång till lättare kon­
struktioner med tunna, skiv- 
formiga element i såväl bjälk­
lag som väggar har de akustiska 
problemen blivit mera svårbe­
mästrade .
Ljudläckage
Ljudläckage förekommer ofta i 
samband med montagebyggeriet, 
t ex i anslutningar mellanväg­
gar - fasadelement. Ljudöver­
föring mellan två lokaler via 
ventilationstrummor, infällda 
belysningsarmaturer, kabelgenom- 
föringar etc kan nedsätta den 
luftljudsisolering som konstruk­
tionerna erbjuder.
Beträffande akustiska egenskaper 
hos studerade stomtyper hänvisas 
till "Konstruktioner - krav och 
strukturer".
UTRYMMESKRAV VID OLIKA STOM- 
SYSTEM
I syfte att närmare studera 
valda stomsystems inverkan på 
installationsplacering, vånings- 
höjd och planfrihet har de ti­
digare angivna huvudsystemen LI, 
TI, LII och TII dimensionerats 
för varierande förutsätt-
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ningar beträffande spännvidder, 
belastningar och bärverks- 
typer. Systemens utformning 
framgår av fig.27.
Till de i alternativen LII 
och TII periodiskt återkomman­
de mindre facken tänkes en 
koncentration av försörjnings- 
media ske.
För varje stomsystem har di­
mensionering genomförts för 
olika elementtyper och spänn­
vidder enligt fig.28. Beräk­
ning av erforderliga dimen­
sioner för bjälklagselement 
och balkar har genomförts för 
nyttiga lasten 150 och 400 
kp/m2•
Med avseende på bjälklagstyper 
har utredningen begränsats 
till att omfatta endast TT-ele- 
ment och planparallella plattor 
med cirkulärcylindriska hålka­
naler .
De för olika stomtyper och 
spännvidder erhållna dimen­
sionerna framgår i "Konstruktioner 
- krav och strukturer".
STOMKOSTNADER
Under ovan nämnda förutsätt­
ningar har en jämförande sär-
Fig 36 JÅtnjtr&lte cur Tos-hv^der -fjt çfmnfuperM, Li Tr, Li ock Ta me<L 
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Kostnaderna har beräknats per 
m2 bjälklagsyta och innefat­
tar kostnaderna för material 
och arbete men ej byggherrens 
kostnader. De är baserade på 
förhållandena i storstadsregio 
nerna.
Beräkningarna har genomförts 
för olika balktvärsnitt i 
stål och betong. Stålbalkarna 
har förutsatts vara normenligt 
brandskyddsisolerade. Pelarnas 
tvärsnittsyta har förutsatts 
vara 4 M x 4 M. Hushöjderna 
har antagits vara 6 våningar 
och våningshöjden 39 M.
I fig. 36 återges kostnaderna 
för ovannämnda stomtyper med 
balktyperna 1 och 4 och bjälk- 
lagselement av TT-typ för nyt­
tiga lasten 150 kp/m . Kostna­
den vid användning av balkty­
perna 2 och 3 ligger mellan 
kurvskarorna för balktyperna 
1 och 4. Kostnadsskillnaden 
mellan bjälklag med planparal­
lella plattor och TT-element 
är obetydlig.
Av undersökningen framgår att 
vid användning av balktyp 1 
såväl stomsystem (längsgående 
kontra tvärgående balkar eller 
antal pelarrader) som spännvidi 
har relativt obetydlig inverkai 
på stomkostnaden.
koshvtrt/ hr
per nh kjcdhcupyifc 4 ff
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Vid användning av balktyp 4 
har valet av stomtyp större 
betydelse för kostnaden vid 
jämförelse mellan stomtyper­
na LI och LII.
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Kostnaden vid kvadratiska 
fält återges i fig. 37» Även 
här kan konstateras att typen 
av stomsystem och spännvidd 
har relativt litet inflytande 
på kostnaden vid balktyp 1, 
samt att dessa faktorer har 
starkare inflytande vid balk- 
typ 4.
Kostnadsändringen vid en ök­
ning av nyttiga lasten från 
I50 kp/m2 till 400 kp/m2 lig­
ger i medeltal för en viss 
balktyp mellan 4-6$ av stom­
kostnaden .
Kostnadsandelen för pelare, 
balkar och bjälklagselement 
är inom det undersökta spänn- 
viddsområdet i medeltal res­
pektive 8, 17 och 75$ vid 
betongstomme och 5> 32 och 
63$ vid stålstomme.
Sammanfattningsvis kan sägas 
att ändringarna i anlägg­
ningskostnad en genom varia­
tion av stommens anordnande 
inom ett rimligt spännvidds- 
område och med användande av 
vanliga elementtyper är rela-
tivt liten. Beträffande de här 
undersökta stomutförandena bör 
dock observeras att kostnaden 
för stålstommen är högre och 
starkare beroende av spänn­
vidden än kostnaden för betong­
stommar .
Yid slutgiltigt val av stomme 
påverkas detta givetvis av and­
ra faktorer såsom leveranstider, 
frihet vid lokalutnyttjandet, 
anpassning och samordning av 
verksamhetsknutna delar då dessa 
utgör större delen av anlägg­
ningskos tnaden.
Stomkompletter ing
Som inledningsvis framförts 
behandlar rapporten ej förslag 
till lösningar eller strukturer 
för de verksamhetsknutna delar­
na, där stomkompletteringen ut­
gör en väsentlig del. Här har 
endast medtagits de egenskaps­
krav som är önskvärda för vård­
byggnader, och som bedömts in­




Ytterväggar utformas med hänsyn 
till krav på:
. hög relativ fuktighet ofta i 
samband med övertryck i vis­
sa lokaler,





. önskad grad av flexibilitet 





Mellanväggar utformas med hänsyn 
till krav på:
. bärighet för upphängda in­
stallationer och utrustning, 
. styvhet och anslutning till 

















Krav på ytskikt är faktorer 
som främst inverkar på de 
verksamhetsknutna delarna 
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Ovanstående förcLelningsdiagram 
avser volym resp. kostnader för 
värdanläggningen totalt inkl. 
transportplan.
Installat i onor
De försörjningssystem som i form 
av fasta anläggningar installeras 
i vårdbyggnaden utgör sjukhusets 
installationssystem. Varje in­
stallationssystem skall uppfylla 
en krävd standard med avseende 
på kapacitet, kvalitet och för- 
änderbarhet.
Ca 35 skilda installationssystem 
kan förekomma inom ett normal- 
eller centralsjukhus varav drygt 
hälften anses oundvikliga ur 
funktions- eller lönsamhetssyn- 
punkt* Resterande system instal­
leras endast om lönsamhet för 
varje enskilt objekt bédöms före­
ligga, exempelvis installationer 
för brandskydd, vissa gaser, da­
tastyrd informationsöverföring, 
intern-TV, kylning av luft och 
varor.
Försörjningens utrymmes- och 
kostnadsandelar framgår av figur.
UTVECKLINGSTENDENSER
System för ventilationsluft och 
spillvattenavlopp styr utrymmes- 
behovet i höjdled för installa­
tionerna, I det fall mekaniska 
avloppssystem kan ersätta själv- 
fallssystemet under 1970-talet, 
bortfaller avloppsledningarna 
som dimensionerande utrymmesfak- 
tor. En utveckling mot ventila­
tionskanaler med mindre dimensio­
ner är inte trolig. Med hänsyn 
till ekonomiska och ljudtekniska 
aspekter kan lufthastigheten i 
kanalerna ej ökas i sådan grad 
att utrymmesbehovet minskar nämn­
värt. Däremot finns vissa tenden­
ser att de luftflöden som idag 
rekommenderas med avseende på 
luftföroreningshalten kan minskas 
varvid kanaldimensionerna kan 
minskas i motsvarande grad.
Den ökade omfattningen av instal­
lationer under 1970-talet kommer 
att till stor del föranledas av 
en omfördelning inom vårdanlägg­
ningen mot mer installationskrä- 
vande verksamheter. Detta innebär 
totalt en ökning av kapitalkost­
naderna. Mer kvalificerad sköt­
sel samt system för förebyggande 
underhåll av installationerna kom­
mer att ägnas stor uppmärksamhet.
'egenskapskrav
Installationerna i en vårdanlägg­
ning utformas med hänsyn till:
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X denna rapport används "ledning" 
som gemensam benämning för ven­
tilationskanal, rörledning, el­
ledning, elkabel etc oberoende 
av transporterat medium.
I figur redovisas förslag till 
benämningar på ledningar och 
ledningsstråk, vilka samordnats 




Den golvyta som skall betjä­
nas från ett bestämt närför­
sör jningss tr åk .
2
. Täckningsyta (m )
Den golvyta som inom en när­
försör jningsyta kan täckas 
av en viss installation»
. Teoretisk täckningsförmåga (%) 
Den andel av golvytan som in­
stallationen i princip för­
mår täcka av närförsörjnings- 
ytan.
. Praktisk täckningsförmåga (%) 
Den andel av golvytan som in­
stallationen i praktiken för­
mår täcka av närförsörjnings- 
ytan, dvs då hänsyn bl a 
tagits till ett bestämt stom- 
och bjälklagssystem.
. Installationszon
Utrymme reserverat för för­
läggning av ledningar.
. Närzon
Den installationszon som är 
avsedd för ledningar mellan 
närstråk och försörjnings- 
ställe, dvs det mest fin- 
maskiga ledningsnätet.
SYSTEM OCH PRINCIPER
Följande frågor påverkar in­
stallationernas förläggning och
utrymmesbehov:





. horisontell eller vertikal 
närförsörjningsprincip
. värmebelastning inomhus som­
martid på grund av solstrål­
ning
. principer för beredning av 
termiskt klimat











. avloppssystem med självfall 
eller mekaniska
. leverans- och distributions­
former for el- och reserv- 
kraf t
En väsentlig faktor är att en ut­
rymmes samordning mellan instal­
lationer och byggnadsstomme sker. 
Nedan anges några kommentarer 
till ovanstående punkter.
Täckningsförmåga
Täckningsförmågan hos avlopp 
bestäms dels av gällande VA- 
norm dels av den försörjnings- 
princip som väljs. Övriga in­
stallationssystems täcknings- 
förmåga bestäms av dimensione­
ringst ekniska och ekonomiska 
motiv.
Avloppssystem:
Vid vertikal närförsörjnings- 
princip bör den teoretiska täck- 
ningsradien inte överskrida 
10 m. Horisontell närförsörj- 
ningsprincip medger 10 m teorer 
tisk täckningsbredd och en täck- 
ningslängd som i praktiken säl­
lan överskrider 20 å 30 m.
Största avstånd mellan vatten­
förande stamledningar blir då 
40-60 m. Då grenledningarnas 
ändpunkter måste luftas krävs
en icke vattenförande stamled­
ning mellan de vattenförande. 
Detta innebär att största av­
stånd mellan stamledningar blir 
20 å 30 m.
Luftbehandlingssystem:
Längden av en grenledning i 
ett närstråk med hänsyn till 
strömningsförluster och tryck­
fördelning bör inte överstiga 
25-30 m vid medelhastighets­
system och 5O-6O m vid höghas­
tighe tssystem. Eftersom de från- 
luftssystem som används oftast 
är av medelhastighetstyp, blir 
25-3O m maximum för en grenled­
ning. Största längden mellan 
två schakt eller förbindelse­
stråk blir då 5O-6O m.
Några dimensioneringstekniska 
motiv för begränsning av täck- 
ningsytans bredd finns ej. En 
serie anläggningskostnadsberäk- 
ningar har gjorts av närförsörj­
ningssystem för tilluft, för att 
undersöka om några ekonomiska 
optima föreligger. Resultatet 
visas i figur, nästa sida.
System för vatten och gaser:
Täckningsförmågan kan varieras 
inom vida gränser och alltid 
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Lämplig täckningsyta är 1000 å 
1200 m^. Vid en täckningslängd 
av 60 m erhålles således maxi­
malt 20 m täckningsbredd.
Närförsörjningsprinciper
Horisontell närförsörjnings- 
princip används då stor plan­
frihet och stor installations- 
täckningsförmåga eftersträvas.
Vertikal närförsörjningsprin- 
cip användes oftast vid höga 
byggnader och då krav på plan­
frihet är mindre.
Horisontell närförsörjnings- 
princip medger ett fåtal verti­
kala förbindelsestråk och där­
med ett fåtal anslutningspunk­
ter mellan stamledningar och 
huvudledningar.
Vertikal närförsörjningsprin- 
cip innebär ett större antal 
stamledningar och därmed ett 
större antal anslutningspunk­
ter till huvudledningar men 
mindre utrymmesbehov för hori­
sontaldragningar .
En kombination av de två prin­
ciperna kan ibland vara för­
delaktig, exempelvis vertikal­
principen utmed byggnadens
fasader och horisontalprincipen 
för byggnadens inre delar, al­
ternativt vertikalprincipen för 




Inläckning av solvärme kan på­
verka luftbehandlingsinstalla- 
tionernas dimensioner. Bestäm­
mande för värmeinläckningens 
storlek är väderstrecksoriente- 
ring av fasader, fönstrens yt- 
andel av fasaden, typ av solav­
skärmning samt ytterväggars och 
yttertaks värmedämpningsegen- 
skaper. Värmegraden inomhus på­
verkas dessutom av byggnadens 
förmåga att ackumulera värme.
Ett studium av kyleffektbehovet 
har resulterat i bl a följande 
slutsatser:
. Ur värmeteknisk synpunkt är den 
optimala orienteringen av huvud- 
fasad SO/NV.
. Maximal felorientering (NO/VS) 
medför ca 20 % högre installe­
rad kyleffekt (vilket även med­
för ökat luftflöde) än vid NV/ 
SO-lig fasadriktning.
. En halvering av fönsterfaktorn 
minskar kyleffektbehovet med ca 
20 $.





För allmän bedömning av utrym- 
mesbehovet av teknikrum och 
ledningsschakt för VVS-installa- 
tioner kan följande riktlinjer 
ges :
. Teknikrum exkl panncentral 
5-8 % av byggnadsvolymen 
. Panncentral
1- 2'$ av byggnadsvolymen
. Ledningschakt, låga byggnader 
1,4-2 i av våningsytan 
. Ledningschakt, höga byggnader
2- 4 io av våningsytan
Volymandelen för teknikrum i 
övrigt utgörs till ca 3/4 av 
fläktrum.
Utrymmesbehovet av teknikrum 
och schakt för elinstallationer 




En sammanställning av installa- 
tionszoner för horisontell led­
ningsdragning i ett våningsplan 
visas i figur. Ordningen mellan 
zonerna kan ändras. Ett närstråk 
behöver ej innefatta- alla de 
zoner som visas i figur. Av-
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lopps-, el- och apparatzoneraa 
måste vara åtkomliga underifrån. 
Ventilations- och rörzonerna 
kräver åtkomlighet endast vid 
komplettering eller utbyggnad 
under förutsättning att inga 
avstängnings- eller strypdon 
placeras i närstråket. Undan­
tag utgör kanaler som betjänar 
exempelvis operationscentral, 
steriliseringscentral, vilka 
bör vara åtkomliga för desini- 
ficering. Inga zoner får place­
ras i höjdled över varandra.
I rapporten visas exempel på 
horisontell närförsörjnings- 
princip med mått på installa- 
tionszoner.
Följande förutsättningar har 
gällt :
. Stor planfrihet dvs få 
schakt
. Stor flexibilitet - såväl un­
der projektering, byggande 
som förvaltning 
. Avlopp med självfall 
. Ventilation från centralise­
rade enheter med horisontell 
närförsörjning. Cirkulära 
luf tkanaler
. Inga horisontella transport- 
törer i utrymme ovan undertak.
Vidstående tabell visar höjdmått 









































Zoner i närstråk visas i figur.
Ventilationszon:
Zonbredden utgör antalet kana­
ler ggr avståndet i.
h och i = 4M tom kanalstor­
lek 0 25O mm inklu­
sive isolering
h och i = 5M t o m kanalstor­
lek 0 35O mm inklu­
sive isolering
h och i = 6m tom kanalstor­
lek 0 5OO mm inklu­
sive isolering
Rörzon :





Vid fall med 13 o/oo erhålls 
följande samband
h ledningens längd
4m 1 6 m
5M 22 m
6M 30 m
Kombinerad el- och avloppszon: 
Alternativa zoner för el- och 
avlopp redovisas i figur.
Apparatzon :
Vid vissa typer av luftbehand- 
lingssystem sker efterbehand- 
ling (värmning, blandning etc) 
av ventilationsluft i apparater 
som kräver utrymme i närstråk. 
Utrymmet är starkt fabriksbe- 
roende. Nedanstående mått är 
ungefärliga
h = 3M eftervärmningsapparat 
med elbatteri 
h = 3M tvåkanalbox 
h = 6M eftervärmningsapparat 
med varmvattenbatteri
I tilluftssystem som betjänar 
"rena" rum (operation, steri­
lisering) krävs installation 
av finfilter för rening av luf­




I "Konstruktioner-krav och 
strukturer" diskuteras krav 
och aspekter på 
, vårdbyggnadsproduktionen 
. planlösning och sektion 
. stomval och byggnadsdelar
HUS OCH BEBYGGELSE
Utredningsarbetet har koncen­
trerats på en systemsamordning 
av byggnadernas huvuddelar. 
Under "Tillämpning" redovisas 






Byggnader kan utföras med o- 
lika grad av allmängiltighet 
och föränderlighet. Princi­
perna för stomuppbyggnad och 
försörjning spelar därvid en 
avgörande roll. Figuren visar 
exempel med successivt ökande 
generalitet hos de byggnads- 
knutna delarna - stomme och 
primärinstallationer - och där­
med ökande möjlighet till flex- 
bilitet för de verksamhetsknutna 
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En samordning av systemen för 
stomme, stomkomplettering och för­
sörjning bör genomföras. Härige­
nom kan systemens egenskaper ut­
nyttjas optimalt i varje tidspe­
riod samtidigt som generalitets- 
och flexibilitetskrav från verk­
samheten tillgodoses. Genom att 
samla installationerna till be­
stämda stråk, figur 7> ges möj­
lighet att förändra lokaler och 
andra utrymmen utan större in­
grepp och störningar i dessa. 
Pelare lokaliseras till samma 
stråk varigenom fälten mellan 
stråken blir öppna för fri dis­
position. Avstånden mellan strå­
ken bestämmes genom koordinering 
av funktionella krav på rum och 
rumsgruppering och tekniskt- 
ekonomiska spännvidder och för- 
s ör jningsdjup.






Rumskomponenter och närin- 
stallationer kan utformas 
direkt anpassade till verksam­
heten, mer eller mindre flytt- 
eller utbytbara. Graden av 
flexibilitet för dessa verk- 
samhetsknutna delar bestämmes 
med utgångspunkt från varje 
tidspunkts behov och resurser.
SAMORDNING AV UTRYMMEN FÖR 
B YGGNAD SKON S TRUKTIONER OCH 
INSTALLATIONER
ALTERNATIV TE :
Följande studie av samordning 
är koncentrerad till ett när­
stråk och dess försörjningsyta 
i ett mellanvåningsplan.
De i figur redovisade stom- 
och installationssystemen har 
studerats. Exempel lämnas på 
förläggning av installations­
systemets närzon och närstråk 
vid några olika typer av bjälk- 
lagselement. Närmare undersök­
ning har utförts beträffande 
stomalternativen LII och TII 
med betongbalkar och TT-element 
för optimering av konstruk- 
tionshöjden med hänsyn till 
såväl stomme som installationer.
Vid stomalternativ LII har 
spännvidder undersökts för bal­
kar med samma höjd som närstrå­
ket. Tillgängligt utrymme för 
balkarna är beroende på av­
ståndet mellan vertikala schakt.
Vid max avstånd 60 m mellan 
schakt kan balkspännvidden för 
betongbalkar uppgå till max 
144 M. Vid balkspännvidder där­
över blir balkhöjden avgörande 
för den del av konstruktions- 
höjden som innehåller närstrå­
ket. Närzonen kan helt eller 
delvis integreras i bjälklags- 
elementen och passera över de 
längsgående balkarna. Härigenom 
erhålles vid alternativ LII en 
låg konstruktionshöjd i de 
större facken. TT-element kan 
användas vid försörjningsbredder 
upp till 20 m.
För optimering av konstruktions- 
höjden vid alternativ TII har 
spännvidder undersökts för 
balkar med samma höjd som när- 
zonen. För balkspännvidder 
större än 108 M blir för betong­
balkar balkhöjden avgörande för 
den del av konstruktionshöjden 
som innehåller närzonen.
Endast balkar av stål kan an­
vändas vid den maximala för- 
sörjningsbredden 20 m.
Vid detta stomutförande kan 
TTk-elementet och flänsbalkar 
användas utan att verka hind­
rande för ledningsdragningen 
vilket ger en låg konstruktions- 
höjd .
Bjälklagselement av HD-typ kan 
användas upp till spännvidden 
120 M men ger en något större





Bjälklagselement med hålrum i 
vilka ledningar kan dragas i 
två mot varandra vinkelräta 
riktningar och där ledningar­
na är åtkomliga genom golv 
torde vara lämpliga för sjuk­
husbyggnader med hänsyn till 
fördelarna vid ombyggnad och 
reparation inom ett vånings­
plan .
För underlättande av vertikal 
ledningsdragning kan tvilling­
balkar eller balkar med längs­
gående slitsar användas.
Undersökningen som utförts för 
ett begränsat antal systemkom­
binationer har ej den omfatt­
ningen att någon generell slut­
sats kan dragas beträffande 
minimalt utrymmesbehov vid god­
tyckliga stomsys tem. Många fak­
torer i det enskilda fallet på­
verkar också det samlade utrym- 
mesbehove t.
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Med utgångspunkt från nedan an­
givna förutsättningar och en 
successiv begränsning av anta­
let alternativ har framräknats 
totalhöjd för stomme och in­
stallationer .
Avloppets maximala utnyttjande 
har lagts till grund för dimen­
sionering av samtliga lednings­
nät .
Detta ger följande:
. Närförsörjningsytans bredd 
max 20 m
. Närstråkets längd max 30 m 
. Schaktavstånd max 2x20 m
Dessutom förutsättes:
. Stomsystem L II 
. Balktyp 1 och 3 
. Balkhöjden = närstråkets 
höjd
. TT-element 24m breda och 
högst 18 m långa
7/H korsiuw ivr xtn>v o ok trmhMnv 
nuijUj J rr
fitr stwMga, spMUwddec oeA Mast- 
L\r\qW stmt TI loo-TT 600 




Avloppets fall (15 o/oo) ger 







l/TRYMME FÖR INSTALLATION SAMT 
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Total höjd för installationer
och stomme
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Variationer i den fria höjden 
under närstråkets försörjnings- 
zon och totalhöjd för stomme 
och installationer ger följan­
de våningshöjder:
Fri höjd Total :höjd för
under stomme och instal-
närstråk lation
9M 1 2M 1 5M
24 33 36 39
2? 3 6 39 42
30 39 42 45
Om fria höjden under :närstrå-
kets förj3Örjnings zon sättes
till 24M ger olika hö jdmått på







I den totala höjden har in-
räknats en pågjutning med 
10 cm på TT-elementen lik­
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Bebyggelsen skall medge 
. varierande täthet-dagsljus- 
belysta lokaler 
. alternativa grupperingar 
. etappindelning - etapputbygg­
nad anpassad efter aktuella 
behov och investeringsmöjlig- 
he ter
. föränderbarhet med hänsyn till 
varierande lokaltyper 
. närmiljö
Ett exempel på alternativa 
grupperingar för tillämpnings­
exemplet med bibehållande av 
samma struktur för de byggnads— 
knutna delarna redovisas i figur.
För att underlätta en planmässig 
utbyggnad göres en zonindelning 
för skilda verksamheter. Zoner­
nas storlek och lägen bestäms 
med utgångspunkt från 
. anläggningens sambandskrav 
-differentiering i öppen och 
sluten vård
. krav på tillgänglighet - sepa­
rering i skilda plan
En sadan zonindelning redovisas 
för tillämpningsexemplet.
MALMÖ ÖSTRA SJUKHUS
UTBYGGNADSPLAN ■  PROGRAMSKISS ETAPP 1 ■  WAAB NOVEMBER 1971
FÖRORD
ge frihet för successivt ställ­
ningstagande beträffande sjuk­
husets framtida inriktning, 
at t ge möjligheter till etappvis 
utbyggnad anpassad till behov och 
investeringsmöjligheter.
På basis av den sålunda verkställ­
da utredningen beträffande tomt­
förutsättningar m m beslöt styrel­
sen uppdraga åt Konsultpartner AB 
att i samråd med sjukvårdsförvalt­
ningen uppgöra förslag till pre­
liminärt byggnadsprogram. Detta 
program som förelädes sjukvårds­
styrelsen våren 1970 innehöll 
bl a ca 600 platser för sluten 
psykiatrisk vård, en utbyggd 
psykiatrisk öppen vård samt mot- 
tagningsresurser för öppen soma­
tisk vård med en kapacitet om ca 
100.000 besök per år.
Med det preliminära byggnadspro- 
grammet som bas har en bearbet­
ning av utbyggnadsplanen genom­
förts varvid en precisering skett 
av den första utbyggnadsetappens 
omfattning med hänsynstagande till 
prioriterade behov och investe- 
ringsmöjlighet er.
Malmö i november 1971 
Malmö sjukvårdsförvaltning 
WAAB White Arkitektkontor AB
/ Östra SMkusd.
'Q , 'Varnhms j 
■ ^sjuMkusi
Tbhrwjka- KvrMtUtr
° K^rlujlmsKoMårfaktioMkaivtvr AE> 
« J. ÖskrbjTy Jny, byrå. AB 
« Elektriska Pröm.anstftUui AB 
° K'Cisüir o. fAamzrsirråle AB 
» /< - Ko/\SlAÅt
År 1968 beslöt Malmö s jukvårds- 
styrelse att utreda förutsätt­
ningarna för utbyggnad av Östra 
Sjukhuset.
Utbyggnaden skulle avse anordnande 
av ytterligare platser för sluten 
psykiatrisk vård samt väsentligt 
utökade resurser för den öppna 
vården.
Därjämte beslöts utreda förut­
sättningarna att till sjukhuset 
förlägga en enhet för somatisk 
öppen vård jämte för denna verk­
samhet erforderliga resurser för 
diagnostik och behandling med mål­
sättningen att framgent kunna få 
'till stånd ett helt integrerat 
sjukhus med vårdplatser även för 
somatisk vård.
En översiktlig utbyggnadsplan 
för sjukhusområdet redovisades 
för styrelsen i oktober 1968.
Denna baserade sig på följande 
målsättningar :
att åstadkomma största möjliga 
flexibilitet beträffande lös­
ningen av den psykiatriska vår­
dens omedelbara behov utan att 
därmed binda anläggningens fram­
tida utveckling,
at i på. sikt ge möjligheter till 
utbyggnad för en anläggning mot­
svarande ca 16OO vårdplatser, 
att inom ramen 1600 vårdplatser
INNEHÅLL
INVENTERING LägePlanförhållanden














Hus och bebyggelse 




Perspektiv - entrén 
Perspektiv - parken 











Sjukhusområdet är beläget i stads­
delen Bulltofta i nordöstra Malmö. 
Till sjukhuset gränsar i söder 
markområden som för närvarande är 
föremål för studier avseende mark­
utnyttjande och framtida planlägg­
ning. Detta arbete sker inom över- 
siktsplanebyrån på Malmö stads- 
ingenjörskontor. En första rapport 
om inventering och grundförhåll­
anden har publicerats i september 
1971 -
Planförhållanden
2Området omfattar ca 36O.OOO m 
och ägs av Malmö kommun. 
.Fastställda stadsplaner från 1950 
respektive 1966 reglerar byggnads- 
rätten för området. 1950 års plan 
innehåller bl a bestämmelser om 
tillåten byggnadshöjd (12 meter). 
1966 års plan behandlar trafik­
reservat för Inre Ringvägen och 






Området består till större delen 
av gräsbevuxen parkmark med stora 
bestånd av lövträd, huvudsakligen 
bok och fruktträd. Utanför träd­
beståndet, i områdets norra och 
östra delar, utnyttjas marken för 
åkerbruk.
Fornminnen finns ej inom området.
Undergrunden består huvudsakligen 
av moränlera, som utgör god bygg­
nadsgrund för lättare bebyggelse. 
För tyngre bebyggelse (mer än 4-5 
våningar) måste risken för ojämna 
sättningar beaktas, varvid stöd- 
pålning kan bli nödvändig. Grund­
vattenytans nivå måste ytterligare 
studeras. Grundläggning bör ske 
så att vattentäta konstruktioner 
huvudsakligen undvikes.
Bebyggelse
Den befintliga bebyggelsen utgöres 
i huvudsak av friliggande tvåvå- 
ningsbyggnader, flertalet byggda 
1933* Den totala byggnadsvolymen 
uppgår till 110.000 m^.
Den byggnadstekniska standarden 
är god. Framtida ombyggnad för­
svåras av bärande innerväggar. 
Byggnadernas VVS- och eltekniska 
standard motsvarar inte dagens 
sjukhustekniska krav.
I kommunfullmäktige är beslutat 
om renovering och tillbyggnad av 
en vårdbyggnad.




Huvudentré med angöring och 
busshållplats är belägen vid 
Östra Fäladsgatan.
Parkering sker på ett område i 
nordväst, och vid panncentralen 
i söder.
Godstransporter sker med infart 
från Ö Fäladsgatan dels vid hu­
vudentré, dels i söder till pann­
central och kök.
Alla transporter till resp bygg­




Kallvattenanslutning sker från 
stadens nät i Östra Fäladsgatan. 
Byggnaderna försörjs via en intern 
ringledning, som är i gott skick. 
Servisledningar till respektive 
byggnader är däremot av dålig kva­
lité. Avloppssystemet - ett kom­
binerat spill- och dagvattens- 
system - ansluter till stadens 
nät söder om området. Befintliga 
avloppsledningar är i godtagbart 
skick.
Värmesystem
Sjukhuset har egen panncentral där 
värmeproduktion sker med ångpannor 
Värme distribueras via ett cirku- 
lations-varmvattensystem till de 
olika byggnaderna. Ånga distribue­
ras till kök och behändlingsbygg­
nader . I panncentralen är Indust­
riverkens fjärrvärmecentral för 
Segevång inrymd.
Elkraft
Från Malmö Elverks transformator­
station på området, levereras el­
kraft till sjukhuset i form av 
220/380 V växelström. Befintligt 
nät inom området medger ej ökat 
effek tu ttag.
Tele
Inom området finns en rikstelefon- 
växel för ^400 linjer. Växeln är 











. Värme, vatten, avlopp 
. El och tele
Zonindelning
För att underlätta en planmässig 
utbyggnad i etapper anpassade 
efter aktuella behov och investe- 
ringsmöjligheter, har tomtområdet 
indelats i zoner för skilda verk­
samheter (jfr SPRI-råd 5•7•71)•
Zonernas storlek och lägen har 
bl a bestämts med utgångspunkt 
från :
. anläggningens funktions- och 
sambandskrav
. angöringsmöjligheter
. önskan till etappvisa utbygg­
nader med små störningar för 
pågående verksamhet
. önskan att bevara de befint­
liga byggnaderna och parkan­
läggningarna i västra tomt­
området
Illustration
Skissen visar anläggningen ut­
byggd till integrerat somatiskt- 
psykiatriskt sjukhus med samman­
lagt ca 1600 vårdplatser. Genom 
att variera bebyggelsetätheten 
och'utnyttja de skilda zonerna 
enligt illustrationen kan:
. befintliga byggnader kvarstå 
och ingå i anläggningen
. det värdefulla västra parkom­
rådet i sina huvuddrag bevaras 
och i en framtid göras bilfritt 
och reserveras för rekreation
. vård och terapi ges god park­
kontakt
. trädbeståndet i norr och öster 
till största delen bibehållas
Illustrationen redovisar en och 
två våningar ovan mark för be- 
handlingszon respektive mottag- 
ningszon. Vid den fortsatta pro­
jekteringen får slutgiltig ställ­
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Samband
I figuren redovisas schematiskt 
principerna för personförflytt­
ningar i huvudanläggningen. Följ­
ande sambandskrav tillgodoses:
. central entrépunkt med närhet 
till de mest frekventa mottag­
nings- och behandlingsenheterna
. god kontakt mellan dels vård­
behandling, dels mottagningar- 
behandling
. differentiering mellan patienter 
i öppen och sluten vård
. separering i skilda plan mellan 
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Skissen illustrerar idémässigt 
anläggningens expansion med ut­
gångspunkt från följande utbygg- 
nadsskeden.
I Del av överblickbara lokal­
behoven enligt preliminärt 
byggnadsprogram, april 1970. 
Detta program innefattar ett 
sjukhem med 175 vårdplatser. 
Därutöver byggs ytterligare 
ett sjukhem om 175 vårdplat­
ser. Sjukhemmen har tidigare- 
lagts med byggstarter hösten 
1971 respektive hösten 1972. 
Samtliga enheter ingår i 
etapp 1.
II Resterande enheter enligt 
preliminärt byggnadsprogram, 
april 1970.
III Somatiska specialitéer på 
normalsjukhusnivå adderas. 
Ytbehoven har baserats på 
data för normalsjukhus, 5^0 
vårdplatser, enligt SPRI-råd 
5.7*71* Detta skede kan upp­
delas i flera byggnadsetapper.
Tabellerna redovisar nyanläggning­
arnas sammanlagda omfattning efter 
det att varje skede avslutats. I 
tabellerna ingår ej befintliga an­
läggningar som för närvarande om­













En utbyggnad enligt redovisad 
disposition kräver revidering av 
gällande stadsplan enligt följande:
. tillåten byggnadshöjd ökas till 
minst 7 våningar
. bestämmelsegränsen flyttas ös­
terut
. reservat för trafikplats i syd­
östra hörnet adderas till sjuk­
husområdet
. Socialförvaltningens område i 
nordost integreras för framtida 
utbyggnad
. i området söder om järnvägen 
reserveras mark för tekniska 
försörjningsenheter såsom ång- 
central och sopterminal
Vid projektering av Inre Ringvägen 
och sekundärleden måste bullerför­
hållandena särskilt beaktas. Åt­
gärder som skärmning med vall och/ 
eller nedsänkning av vägbana kan 
bli nödvändiga.
Trafik
Sjukhuset förutsättes få goda 
trafikförbindelser med närliggande 
bostadsområden och stadens primära 
trafikledssyst em.
Trafikförsörjning sker via matar- 
gata ansluten till den planerade 
sekundärleden. För transporter 
till befintliga byggnader utnytt­
jas internt vägnät tills kulvert- 
anslutning kan ske.
Den kollektiva persontrafiken för­
utsättes få hög standard med snab­
ba och täta förbindelser med sta­
dens olika delar. I figuren har 
föreslagits lägen för busshåll­
platser .
Anläggningen står via ett genom­
gående gångstråk i nära förbind­
else med Beijers Park i väster 
och ett fritidsområde i öster.
Försörjningssystem
A ivy central «. 
SopkrmnaJy
kMliwtsystm tor njmtitqjN. 
trtf: rörfa/lwrtsysiüHs
Alla nybyggnader planeras med för­
sörjning från ett undre plan. För 
att underlätta en integration mel­
lan befintlig och tillkommande be­
byggelse samt undvika biltrafik i 
parkområdet bör möjligheterna till 
en transportkulvertförbindelse 
mellan sjukhusets samtliga delar 
närmare studeras. Åtgärder för 
upprustning av befintliga byggna­
der , vägnät och liknande bör sikta 
till att underlätta en sådan kul- 
vertutbyggnad.
Skissen visar hur kulvertsystemet 
kan byggas ut och knyta samman an­
läggningens olika delar.
Vid dimensionering av försörjnings- 
stråk och kulvertar bör beaktas att 





Värmeförsörjning av sjukhemmen 
planeras ske via provisorisk kul­
vert från Industriverkens befint­
liga fjärrvärmecentral.
I samband med att etapp 1 bygges 
förutsättes att hela sjukhusom­
rådet permanent anslutes till 
fjärrvärmenätet.
ÅngfÖrsörjning beräknas kunna ske 
från sjukhusets befintliga ång- 
central till omkring 1980» då ny 
anläggning måste byggas.
Ny kallvattenanslutning planeras 
från en punkt söder om området. 
Befintlig anslutning i Östra Fä- 
ladsgatan bibehålies som reserv. 
Tryckstegring erfordras.
tim Skeåt
Spill- och dagvatten anslutes 
till stadens huvudnät öster om 
området. Pumpning erfordras. Sjuk­
hemmen anslutes i Simrisbanvägen 
med egen pumpstation. Dagvatten­
mängden uppskattas till max.vär­
det 2000 l/sek i utbyggnadsskede 
III. Spillvattenmängden antas 
vara lika med kallvattenbehovet, 
som redovisas i diagram.
elförsörjningssystemet ingår dess­
utom ett antal understationer. En 
av dessa bygges tidigare och fun­
gerar som provisorisk mottagnings­
station tills den ordinarie mot­
tagningsstationen kan tas i bruk. 
Distributionssystemet utföres 
enligt principen 5-ledarsystem,
10 kV respektive 220/380 V.
För telekommunikation erfordras 
ny telefonväxel för ca 800 linjer. 
Växeln anslutes som underväxel 
till Allmänna Sjukhuset och place­
ras inom centrala försörjningsen- 
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Program
Den första utbyggnadsetappens om­
fattning har anpassats till år 
1970 angiven investeringsram. De 
ökade lokalresurser, som erhålles 
i första etappen, ger möjligheter 
att inom befintliga byggnader 
tillgodose vissa andra behov. Ex­
empelvis har diskuterats att genom 
upprustning av befintliga byggna­
der lösa lokalbehov för toxikoman- 
vård, sociopatvård, fysioterapi 
och undervisning tills nya lokaler 
för dessa ändamål kan byggas.
Etapp 1, exklusive sjukhemmen, in­
nehåller lokaler om ca 19*500 m^ 
programyta. En bearbetning av det 
preliminära byggnadsprogrammet 
har gjorts genom funktions- och 
måttsamordningstester. Dessa har 
resulterat i att programytan med 
bibehållen funktion kunnat reduce­
ras 9 — 1 0/b • Vid programbearbetning­
en har förutsatts att skyddsrums- 
vtor disponeras för exempelvis 
centrala omklädningsrum och städ- 
central, och ingår därför ej i 
den angivna programytan.
I det följande redovisas förslag 
till förläggning och utformning 
av de olika verksamheterna. För­
slagen avser belysa den princip­
iella uppbyggnaden och skall lig­
ga till grund för den fortsatta 
pro j ekteringen.
Illustration
Av skissen framgår områdets dispo­
sition vid första utbyggnadsetap- 
pen. I kapitlet ”Disposition och 
försörjning" har tidigare redo­




Verksamheterna i vårdanläggningar 
tenderar allt snabbare att föränd­
ras med växlande krav på organisa­
tion, utrymme och standard. Då 
stomme och primärinstallationer är 
byggnadsdelar med lång livslängd 
och är svåra att förändra eller 
byta ut är det väsentligt att des­
sa delar göres allmängiltiga och 
så oberoende av verksamheterna 
som möjligt.
Denna allmängiltighet - generali- 
tet - kan fås genom mått- och 
lägessamordning av stomme och 
installationer. Genom att samla 
installationerna till bestämda 
stråk ges möjlighet att förändra 
lokaler utan ingrepp och störning­
ar i de primära installationerna. 
Pelare lokaliseras till samma 
stråk varigenom fälten mellan strå 
ken blir öppna för fri disposition 
Avstånden mellan stråken bestämmes 
genom koordinering av funktionella 




tioner kan utformas direkt an­
passade till verksamheten, mer 
eller mindre flytt- och utbytbara. 
Graden av flexibilitet för dessa 
verksamhetsknutna delar bestämmes 
med utgångspunkt från varje tid­
punkts behov och resurser.
Skissen illustrerar ovan antydda 
principlösningar för bebyggelsens 
huvuddelar. De angivna systemmåt­
ten är preliminära och avses när­
mare studeras under nästa skede i 
pro j ekteringen.
Planexempel
De redovisade planexemplen visar 
möjligheterna att åstadkomma olika 
rumsgrupperingar och plantyper. 
Förändringar och omdispositioner 
är möjliga under projekterings- 
skedet.
I exemplen mottagning och röntgen 
har väntrum och receptioner sam­
ordnats med stråken för kommunika­
tion. Dessa stråk kan ges direkt 
parkkontakt. Från stråken nås mot- 





I------------ 2.1 GM------------ b
Vårdrummen är i huvudsak orien­
terade mot sjukhusparken i väster. 
Planen är utformad med en gemen­
sam "dagdel" med dagrum, matrum 
och viss hobby- och sysselsätt- 
ningsterapi. För dagdelen ges 
möjlighet till variation i möb­
lering och avgränsning med hän­
syn till olika vårdformer. 
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Programbearbetningen för verksam­
heterna ingående i etapp 1 har 
givit en begränsning av antalet 
rumsstorlekar. Vid de tidigare 
nämnda rumstesterna har rumsdju- 
pet 42M med få undantag visat 
sig uppfylla funktionskraven i 
behandlings- och mottagningsde- 
larna. Ett antal rumsexempel från 
mottagnings- och behandlingsen- 
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